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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
_ Str. Oppler Nr.16, Tql/Fax : O244/gtS6Oi

RAPORT DE ANALZA APA POTABILA
1. Beneficiar:Azuga Nr' 1977 din23'10'2023

2. Date privind iOe-ntiticarea probei
2.1. Tipul sicodul.proler1 apa potabila, cod:UP_AZUGA2.2. Data iecottdriii zo.io.i5ii,-ora: oa:so2.3, Butetin de preteva r",ir.iobizo.lo.2o2a
2.4. Recoltat de: Hogea frurniiu Ciprian
? I !"q de prelevarE: iesire striil n=rg"
? 9 p.t3.l":epfiei: 2o.1o.2ori, o-ra:13:00

i { .i3ll,l1Ei3",ffi:i,';3:iil3its l, ? rl!}f.ipient 
pp gi 0, sL recipient stic,d)

2.9 Metoda de pretevar", in iru lggJggta ,,iozz; sn.eN_ lso 0667 _ 3:2018;sR EN rso 5667-5:2017; SRtitr'rso tgqsa:zo6i.iil,u Bo 5667-14:2017r. Date privind rezultatele oOlinlie: 
-''

Laborator inreffirat t

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentra{ie

obfinute

Metoda de
analizd/documente

de referint6

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

1 Miros
(roN)

Ntct o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
,nnrm.l62 Gust

(rFN)
Nici o

modificare
anormali

SR ET-
1622:2007

Nici o
modificare
anormali3 Culoare

m-1
Nici o

modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS4 Turbiditate UNT

3,3 SR EMO
7027:2016

s5 O.5UNT
5 pH la 20 oC unit.pH

8,07 SR EN ISO
10523:2012

>6,5;<9,5
o Conductivitate- pS/cm

344 SR EN
27888:1997

2500

7 Clor rezidual
liber

mg/l
0,54

SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l
0,10 - 0,5 0.0'1mg/l8 Amoniu mg/t

s LOe SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/i

do5msii
I Nitri(i mg/l

-< LOQ
SREN 

_
26777:2002t

Cp1:2006

0,50

10 Nitrati mg/t
2,21 SR EN--

1890-3:2000
50 4.7mglt

lEmgr
11 Cloruri mg/l

20,27 SR ISO
9297:2001

250
12 Ouritate totala gr.germ.

] 
,,uo

20

SR ISO
6059:2008 >A

0.05
milimol/t13 Aluminiu pglt SR ISO

10566:2001
200 2Q ltgll

0-B usfl

14 lndice d6-
_permanqanat

mgO2lt
1,04 SR EN ISO

8467:2001
5,0

1 l2 R.A. nr. 1977t23.10.2023
cod : FHPH-.1 0 - 1 8t -LO editia 1 / r evizia 3/28.06.2023
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Nr.16 ax : 0244/315601

Nr.
crt.

lndicatori analiza!i
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

oblinute

Metoda de
analizi/documente

de referinli

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

15 Fier ug/l
15

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll

16 Sulfali mg/l '10 STAS
3069:1 987

250 201tgll

17 Mangan pg/l
3

SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222"2004

Nici o
modificare
anormale

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t20151

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2.2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

4. Menfiunispeciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cltre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 203 din 20.10.2023.

4.2. Proba a fost recoltate in acelea,si condilii 9i in acelagi timp 9i de reprezentanlii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiati gi semnatd de

pirlile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refere exclusiv la proba receptionata.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. inregistrarea ,,<LOQ'reprezinte faptul ca valoarea determinati este mai mica decAt

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.4.Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinti rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opiniigi interpretdri.

Elaborat, _ Verificat, Aprobat, -4Responsabil analiza (1,. Responsabiil analiza 4. t - Sef Laborator ?7
Laborant Simona Sovaiala .fi$"{ Chim. Manuela Tanase ffiCutryl Biol. Savu Alexandra {

SfArgit document

'ellF

2 l2 R.A. nr. 1977123.10.2023 cod: FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 3128.06.2023



HHSSTtr PRAHOVA
a".e..Lll +.1 ?.li-...11.,!:.-e1..,.1-ry- 4.t *fi (. _t.l-&

l,@t;stl
LABOMTOR APA POTABILA OPPLER

RAPORT DE ANALZA APA POTABILA
Nr. 1978 din23j0.2023

Beneficiar: Azuga
Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila, cod:ZAA-AZUGA-1
2.2. Data recoltirii: 20.10.2023, ora: 08:50
2.3. Buletin de preleva re:nr. 203120.10.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Azuga- atelier HpH
2.6. Data recepliei: 20.102021 ora:13:00
2.7. Cantitatea de probd receplionatS: 1,5 L(1L recipient PP 9i 0,5L recipient sticti)
2. 8. Pe rioada de analizd: 20. 1 0.2023-2A.1 0.2029
2.9 Metoda de prelevare: sR EN tso s667 - 1:2022; sR EN tso s667 - 3:2018.

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN tSO 5667-14:2017
Date privind rezultatele obtinute:

1.

2.

Laborator inregistrat Ia Ministerut Sanatatii Bucuresti nr.642t14.1O.2021pentru monitorizale

Nr.
crt. lndicatori analiza!i

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinli

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

I Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

2 Gust
(rFN)

Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

3 Culoare

m-1
Nici o

modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

4 Turbiditate UNT
3,87 SR EN ISO

7027:2016
<5 O.5UNT

5 pH la 20 oC unit.pH
8,10

SR EN ISO
10523:2012

>6,5;s9,5

6 Conductivitate pS/cm
343

SR EN
27888:1997

2500

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05mg/l

0,24 0,10 - 0,5 0.01mg/l

B Amoniu mg/l 5 LOQ SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05mg/l

I Nitri{i mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l

10 NitraIi mg/l
2,65 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgll

11 Cloruri mg/l
15,50 SR ISO

9297:2001
250 1Smg/l

12 Duritate totali gr.germ.
11,97 SR ISO

6059:2008 >5
0.05

milimol/l
13 Aluminiu ug/l 15

SR ISO
10566:2001

200 201tgll

14 lndice de
oermanoanat

mgO2ll
1,20

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l

1 l2 R.A. nr. 1978123.10.2029 cod : FH PF{- 1 0- 1 87-LO ed itia 1 /revizi a AZA,.O6.iiAi
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str, er Nr.16, Tel/Fax : 0244/31560L

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referin!5

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantif icare

(Loo)
(Uu1

15 Fier pg/l
20

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll

16 Sulfali mg/l STAS
3069:1 987

250 20 ytgll

17 Mangan ug/l SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormald

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

19 Nr.colonii la
370C

UFC/mI Nici o
modificare
anormalS

SR EN ISO
6222'.2004

Nici o
modificare
anormale

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t20151

A1:2017
0

21 Escherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t20151

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2"2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1 0

SR EN ISO
14189.2017 0

4. Menliuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea 9i transportul probei au fost efectuate de citre prelevatordin

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Procesuluiverbal de prelevare nr. 203 din20.10.2023.

4.2.Proba a fost recoltata in aceleagi conditii gi in acelagi timp gi de reprezentantii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiati 9i semnati de

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refere exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. inregistrarea ,,<LOQ'reprezintS faptul ca valoarea determinatd este mai mice dec6t

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.4.Valorile din (........) sunt orientative gi reprezintd rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opiniigi interpretdri.

Elaborat, - Verificat, n Aprobat, ,A-
Responsabil analiza (1 ,. Responsabil analiza /J1#,;-, * Sef' Laborator U
Laborant simona Sovaiala S-+1 Chim. Manuela Tanase l)'^rvJt/,l Biol. savu Alexandra \-

2 l2 R.A. nr. 1978123.10.2023

SfArsit document
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