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LABORATon npA pornalIA oPPLER

RAPoRT DE ANALzA npA porleltA
Nr. 1020 din 12.06.2023

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila, cod:ZAA-BOB-1
2.2.Data recoltirii: 08.06.2023, ora: 11:30
2.3. Buletin de prelevare: nr. 108/08.06 2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: retea Bobeica - str.Crisan nr.S
2.6. Data recepfiei: 08.06.2023, ora: 15:00
2.7. Cantitatea de probi recepfionati:1,5 L(11 recipient PP qi 0,5L recipient sticli)
2. 8. Perioada de analizl : 08. 06. 202 3-1 1 .06.2023
Z.g. Metoda de prelevare: SR EN tSO 5667 - 1t2OO7; SR EN tSO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007; SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr.16 , Tel/Fax :0244/3t5601
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru monitorizare

de contro!

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfl

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LoQ)

(UM)

lncertitudine
ade

mdsurare
La CMA 1)
UMext (%)

1 Miros Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

2 Gust Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

3 Culoare Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,26 SR EN ISO

7027:2016
<A O.5UNT

6

5 pH la 20 oC unit.pH
8,03 SR EN ISO

10523:2012
>6,5;<9,5

2

o Conductivitate pS/cm
403 SR EN

27888:1997
2500

11

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l 15

0,10 0,10 - 0,5 0.01mg/l 15

8 Amoniu mg/l
S LOQ SR EN

7150-1:2001
0,50 0.05m9/l

40

I NitriIi mg/l
S LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 NitraIi mgil
2,21

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgfl
15

11 Cloruri mg/l
10,20

SR ISO
9297:2001

250 1Smg/l
15

12 Duritate totald gr.germ.
10,14

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

10

'13 Aluminiu pg/l
67

SR ISO
10566:2001

200 201tgll
25

14 lndice de
permanoanat

mgO2/l
1,02

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l
15
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LABoRATon npA porReILA oPPLER

Str. Nr.16 , Tel/Fax :024413!5601

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfd

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Fier pg/l
4

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll
30

16 Sulfa(i mg/l STAS
3069:1 987

250 20 pg/l
5

17 Mangan pg/l SR ISO
6333:1997

50 10 pg/l
30

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

I) UM"*t -incertitudinea r
nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Buletinuluide prelevare nr.108 din 08.06.2023 .

4.2. Proba a fost recoltate in aceleagi condilii gi in acelagi timp $i de reprezentantii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiati qi semnatd de

pd(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se referi exclusiv la proba recep{ionatd.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integial numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea,,<LOQ'reprezinti faptul ca valoarea determinati este mai mici decAt

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretdri.
5.6.Valorile din (........) sunt orientative gi reprezintd rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

-"$::::11 anatiza tt / *"r01",r:1i1l'^n ti=, A,,t v ,"1[oJ"?1,", A
Laborant Mihaela t"* 

ry 
Chim. Manuela Tanase t IWtWL Biot. Atexandra Savr#

SfArgit document
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LABoRATon npA pornallA oPPLER

RAPoRT DE ANALzA epA poraerLA
Nr. 1021 din 12.06.2023

Beneficiar: Baicoi
Date privind identificarea probei

2.1. Tipulgi codul probei: apa potabila, cod:ZM-LlV-1
2.2.Data recoltdrii: 08.06.2023, ora: 12:00
2.3. Buletin de prelevaret nr. 108/08.06 2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: retea Livede - Primarie
2.6. Data recepliei: 08.06.2023, ora: 15:00
2.7. Cantitatea de probd receplionati:1 ,5 L(11 recipient PP gi 0,51 recipient sticli)
2. 8. Perioada de analizd : 08. 06. 202 3-1 1 .06.2023
z.g. Metoda de prelevarer sR EN tso 5667 - 1t2ooz; sR EN tso s667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007; SR EN ISO 5667-14:2011
Date privind rezultatele obfinute:

1.

2.

Nr.L6 , Tel/Fax :0244/3L5601
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru monitorizare

de control

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

I Miros Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

2 Gust Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

3 Culoare Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,20

SR EN ISO
7027:2016

<6 O.5UNT
o

5 pH la 20 oC unit.pl-'l
7,99 SR EN ISO

10523:2012
r6,5;<9,5

2

6 Conductivitate pS/cm
399

SR EN
27888:1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l 15

0,10 0,10 - 0,5 0.01m9/l 15

B Amoniu mg/l < LOQ SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l
40

I Nitriti mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitra(i mg/l
2,65 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgfl

15

11 Cloruri mg/l
8,29 SR ISO

9297:2001
250 1Smg/l

15

12 Duritate totalS gr.germ.
11,50 SR ISO

6059:2008 >5
0.05

milimol/l 10

13 Aluminiu pg/l
62

SR ISO
10566:2001

200 20 ygtt
25

14 lndice de
permanqanat

mgO2ll
1,10

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0,6 pg/l
15

112 R.A. nr. 1021112.06.2023 cod: F - 01'1 - LO editia 1/revizia 2lO6.Ot4.2O2O
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Str. Nr.15, Tel/Fax 15501

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
analize/documente

de referinli

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA {)
UMext (%l

15 Fier pg/l
10

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll
30

16 Sulfali mg/l STAS
3069:1 987

250 201tgll
5

17 Mangan ug/l SR ISO
6333:1997

50 10 pg/l
30

18 Nr.colonii la
220C

UFC/mI Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Epcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

ff.1
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

ffi
ffiffi

HItrKO PHAHOVA
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER

') UM"o -incertitudinea relativ5 e
nivel de incredere de 95 %
4. Men(iuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr.108 din 08.06.2023 .

4.2. Proba a fost recoltate in aceleaqi condilii gi in acelagi timp 9i de reprezentantii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiatd gi semnatd de

p6(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refera exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de lncercare se reproduce integial numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. Estimarea incertitudinii de mesurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea,<LOQ" reprezinte faptul ca valoarea determinati este mai mice decfit

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.
5.6.Valorile din (........,) sunt orientative gi reprezintd rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.

Elaborat, Verificat.
Responsabil analiza , I /) " Responsabil analiza /),,t
Laborant Mihaela Jeliu yY Chim. Manueta Tanase |tfifriflfrl

SfArgit document

Aprobat,
Sef Laborator

Biol. Alexandra Sa

2 | 2 R.A. nr. 1021112.06.2023 cod: F - 011 - LO editia 1/revi2ia2106.04.2020
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LABoRATon npA pornarlA oPPLER

RAPoRT DE ANALTzA epA porlerLA
Nr. 1065 din 19.06.2023

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila, cod:ZM-BORMI
2.2. Dala recoltirii: 15.06.2023, ora: 09:00
2.3. Buletin de prelevare: nr. 113115.062023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: iesire statie Bordenii Mici
2.6. Data recep{iei: 15.06.2023, ora: 13:45
2.7 . Canlitatea de probd recepfionatd:1 ,5 L(11 recipient PP gi 0,51 recipient sticlS)
2. 8. Perioad a de analizd : 1 5.06.2023- 1 8. 06. 2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN tso 5667 - 1t2007; sR EN tso 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007; SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele oblinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru
de control

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analiz6/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

1 Miros Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

2 Gust Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

3 Culoare Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,32

SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT
6

5 pH la 20 oC unit.pH
7,55

SR EN ISO
10523:2012

26,5;s9,5
2

6 Conductivitate pS/cm
881

SR EN
27888:1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber

mg/l
0,20

SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l 15

0,10 - 0,5 0.01mg/l 15

8 Amoniu mg/l S LOQ
SR EN

7150-1:2001
0,50 0.05m9/l

40

9 Nitri!i mg/l
s LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitra!i mg/l
22,62

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

11 Cloruri mg/l
123,4

SR ISO
9297:2001

250 1Smg/l
15

12 Duritate totali gr.germ.
20,74

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

10

13 Aluminiu pg/l SR ISO
10566:2001

200 20 ltgll 25

14 lndice de
oermanoanat

mgO2/l
0,55

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 ug/l 15

1 l2 R.A. nr. 1065/19.06.2023 Coo: F - ori -'to ;ditil i rreii,iAitioai.it.iii.o
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LABoRATon npA pornsrLA oPPLER
Str. Nr.16, Tel/Fax i 0244/3t560t

Nr.
crt.

lndicatori analiza[i
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizd/documente

de referinfl

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Fier ].rg/l
31

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 pg/l
30

16 Sulfa[i mg/l
4

STAS
3069:1 987

250 201tgll
5

17 Mangan pg/l
30

SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l
30

18 Nr.colonii la
220C

UFC/mI Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS

19 Nr,colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

21 Eqcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1120151

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

ff.1
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

UM"*t -incertitudinea relativi extinsd a metodei calculati cu un factor de acoperire k =2 qi un
nivel de incredere de 95 %
4. Men[iuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr.113 din 15.06.2023 .

4.2. Proba a fost recoltata in aceleaqi condilii gi in acelagi timp gi de reprezentantii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiati gi semnatd de

pd(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refer5 exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4.lnregistrarea,,<LOQ'reprezinti faptul ca valoarea determinati este mai mici dec6t

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opiniigi interpretiri.
5.6.Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezintd rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

Elaborat, Verificat, ^ Aprobat, A
Responsabil analiza Responsabil analiza fi,. t v Sef Laborator y1^
Laborant Simona Stefanescu Chim. Manuela Tanase 

I llWa Biol. Alexandra SavFS4--
Sq\ n^"P

Sfdrqit document
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Nr.16, TeUFax : 0244137560t

RAPORT DE ANALEA APA POTABILA
Nr. 1067 din 19.06.2023

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei

2,'1. Tipul gi codul probei: apa potabila, cod:ZAA-TUF-2
2.2.Data recoltirii: 15.06.2023, ora: 09:30
2.3. Buletin de prelevare: nr. 113115.06 2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: retea Tufeni
2.6. Data recepliei: 15.06.2023, ora: 13:45
2.7 . Cantitatea de probd recepfionati:1,5 L(11 recipient PP gi 0,51 recipient sticlS)

2. 8. Perioada de analizd : 1 5.06.2023- 1 8.06.2023
z,g. Metoda de prelevare: sR EN lso 5667 - 112007; sR EN lso 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007; SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obfinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru monitoriza
de control

Nr.
crt,

lndicatori analizali
Unitatea

de
masura

Valori de
concentra!ie

obfinute

Metoda de
analiz6/documente

de referinti

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

I Miros Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

2 Gust Nici o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

3 Culoare Nici o
modificare
anormalS

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,10

SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT
6

5 pH la 20 oC unit.pH
7,46

SR EN ISO
10523:2012

26,5;s9,5
2

6 Conductivitate pS/cm
618

SR EN
27888:1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber

mg/l
0,10

SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l 15

0,10 - 0,5 0.01mg/l 15

I Amoniu mg/l
S LOQ

SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l
40

9 Nitri{i mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitra{i mg/l
5,31

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

11 Cloruri mg/l
11,48

SR ISO
9297:2001

250 1Smg/l
15

12 Duritate totali gr.germ.
18,81

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

10

13 Aluminiu ug/l SR ISO
10566:2001

200 201tgll
25

14 lndice de
oermanoanat

mgO2/l
0,31

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0,6 pg/l
15

i tz n.A. ni. ioszlig.os.ioie Coo, f - 01 1 - Lo edilia 1 lrevizia 2106.04.2020



LABORATOR APA POTABILA OPPLER

UMe*t -incertitudinea relativd extinsi a metodei calculatd cu un factor de acoperire k =2 9i un
nivel de incredere de 95 %
4. Men(iuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe rispunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr.113 din 15.06.2023 .

4.2. Proba a fost recoltati in aceleaEi condilii gi in acelagi timp Ei de reprezentanlii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiati gi semnati de

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se referi exclusiv la proba recep(ionatd.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. Estimarea incertitudinii de mdsurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. lnregistrarea,<LOQ" reprezinti faptul ca valoarea determinati este mai mici dec6t

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.
5.6.Valorile din (........) sunt orientative gi reprezintd rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

Elaborat, Verificat, A AProbat, .A
Responsabil analiza nesponsanil'analiza 4,-4. :-- Sef Laborator til
Laborant Simona Stefanescu Chim. Manuela Tanase 

. I{DF.Ulrrl Biol. AlexanOra Sav*_JJ_
%vw*1

SfArgit document

Str. Nr.16, Tel/Fax i 0244/3L560L

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Fier pg/l
29

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 pg/l
30

'16 Sulfa(i mg/l STAS
3069:1 987

250 20 prg/l
5

17 Mangan pg/l SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l
30

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormald

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali

19 Nr.colonii la
370C

UFC/mI Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1120151

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

2 | 2 R.A. nr. 1067/19.06.2023 Cool r - oti - Lo ;diti; ltrevizia 2to6.o4.2o2o
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ffiH*HP,rffi*Y*
LABoRATon npA porRglLA oPPLER

RAPoRT DE ANALzA epA porlarLA
Nr. 1115 din 26.06.2023

Beneficiar: Baicoi
Date privind identificarea probei

2.1. Tipul qi codul probei: apa potabila, cod:ZM-BAIV-2
2.2. Data recoltirii:21 .06.2023, ora: 08:45
2.3. Buletin de prelevare:1 16121 .06.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: retea Tintea - str.lndependentei nr.227
2.6. Data recepfiei: 21.06.2023, ora:13:30
2.7. Cantitatea de probd recep{ionati:1,5 L (11 recipient PP gi 0,5L recipient sticld)
2. 8. Pe ri oad a de analizd: 21 .06 .2023 -24.06.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN ISO 5667 - 3:2018'

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
Date privind rezultatele oblinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru monitorizare
de control

1.

2.

3.

Nr.
crt,

lndicatori analizali
Unitatea

de
masura

. Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinti

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA't)
UMext (%)

I Miros Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

2 Gust Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

3 Culoare Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,25

SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT
6

5 pH la 20 oC unit.pH
7,90

SR EN ISO
10523:2012

)6,5;39,5
2

6 Conductivitate pS/cm
405

SR EN
27888:1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05mg/l 15

0,21 0,10 - 0,5 0.01mg/l 15

8 Amoniu mg/l < LOQ
SR EN

7150-1:2001
0,50 0.05m9/l

40

I NitriIi mg/l
s LOQ

SR EN
26777:2OO2l

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

'10 Nitra{i mg/l
3,09

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

11 Cloruri mg/l
24,22

SR ISO
9297:2001

250 15mg/l
15

12 Duritate totali gr.germ.
8,07

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

10

13 Aluminiu pg/l
98

SR ISO
10566:2001

200 20 ytgll
25

14 lndice de
oermanoanat

mgO2ll
1,02

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l
15

1 l2 R,A. nr. 11'15126.06.2023 ioo: r - oii - Lo ;diii; ttreiir:iiaito,ai,..oq,.zizi



Str. Nr.16, :02441375607

Nr.
crt.

lndicatori analizafi
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

ob!inute

Metoda de
analizi/documente

de referinli

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Fier ug/l
10

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 pg/l
30

16 Sulfa(i mg/l STAS
3069:1987

250 201tgll
5

17 Mangan pg/l SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l
30

18 Nr.colonii la
220C

UFC/mI Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t20151

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t20151

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

ff.1
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

ffi
ffi,ffi]

HINRO PRAHOVA
OH 8E*IOHA!- T}Ii AF

LABORATOR APA POTABILA OPPLER

') UM"x -incertitudinea relativi extinsi a metodei calculatd cu un factor de acoperire k =2 gi

un nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr. 116 din 21.06.2023

4.2. Proba a fost recoltati in aceleagi condi{ii gi in acelagi timp gi de reprezentantii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiat5 9i semnati de

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercdrii se referd exclusiv la proba receptionatS.
5.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler,
5.3. Estimarea incertitudinii de mesurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea,,<LOQ'reprezinti faptul ca valoarea determinati este mai mice decAt

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.
5.6.Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinti rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.
EIaborat, Verificat,

Responsabil analiza A il . Responsabil analiza /1,, r

Laborant Mihaela ,letiu 
ffi 

ir'ir.'vtrnuela Tanas e( llffiaUtl

,//
' sfarsit document

Aprobat,
Sef Laborator

Biol. Alexandra Savu

2 | 2 R.A, nr. 1115126.06.2023 cod: F - 011 - LO editia 1/revi2ia2106.04.2020



ffi
ffi@t

FIIUffi& PH,AHOVA
! i: !" $. L.-t.-q_H ..6 8 1} 1.0_ s. A !...n.F .4 t: A

LABORATOR APA POTABILA OPPLER

RAPORT DE ANALZA APA POTABTLA
Nr. 1104 din 26.06.2023

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul qi codul probei: apa potabila, cod:ZAA-BAIP-1
2.2. Data recoltirii:21 .06.2023, ora: 10:00
2.3. Buletin de prelevare:1 16121 .06.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: retea Baicoi- Sediul HPH
2.6. Data recep[iei: 21.06.2023, ora:13:30
2.7 . Cantitatea de probi receplionatd:1,5 L (1L recipient PP gi 0,5L recipient sticlS)
2. 8. Perioada de analizd: 21 .06.2023-24.06.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN ISO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021pentru monitorizare
de control

Nr.
crt.

lndicatori analiza[i
Unitatea

de
masura

Valori de
concentrafie

ob$inute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

Incertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

I Miros Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

2 Gust Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

c Culoare Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,16

SR EN ISO
7027:2016

<6 O.5UNT
6

5 pH la 20 oC unit.pH
7,92

SR EN ISO
10523:2012

)6,5;s9,5
2

6 Conductivitate pS/cm
384

SR EN
27888:1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l 15

0,34 0,10 - 0,5 0.01mg/l 15

I Amoniu mg/l s LOQ
SR EN

7150-1:2001
0,50 0.05m9/l

40

I Nitriti mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitra(i mg/l
2,21

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

11 Cloruri mg/l
9,42

SR ISO
9297:2001

250 15mg/l
15

12 Duritate totalS gr.germ.
10,91

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

10

13 Aluminiu trg/l 80
SR ISO

10566:2001
200 201tgll

25

14 lndice de
oermanoanat

mgO2/l
0,95

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l
15

1 l2 R.A. nr. 1104126.06.2023 cod: F - 011 - LO editia 1/revizia 2]06.04.2020



Str. Nr,16 , T, :0, 15601

Nr,
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

Valori de
concentrafie

oblinute

Metoda de
analiz5/documente

de referinti

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La cMA 1)
UMext (%)

15 Fier pg/l
56

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 ytgll
30

16 Sulfali mg/l STAS
3069:1 987

250 20 pgll
5

17 Mangan pg/l SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l
30

'18 Nr.colonii la
220C

UFC/mI Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormala

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-112015t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1120151

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

firoIffi]
HITSRO PHAggYl
9-.t .tjj-*._r"..f"..ry"-..F.r,,-t"t.p..ti *..!.... s,5-"*. ii {

LABORATOR APA POTABILA OPPLER

') UM.o -incertitudinea relativi extinsi a metodei calculati cu un factor de acoperire k =2 gi

un nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cltre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr. 116 din 21.06.2023

4.2. Proba a fost recoltate in acelea$i condilii gi in acelaqi timp gi de reprezentantii
prin ...........

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refera exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. lnregistrarea,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinati este mai mice decit

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii qi interpretiri.
5.6.Valorile din (..... ..) sunt orientative gi reprezinti rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

r#fi13ril'i3,,, lt pffi*',:'r:;=,:" /M,i
Aprobat,

Sef Laborator
Biol. Alexandra Savu

212 R.A.nr. 1104126.0A.2023 cod: F-011 -LOeditia 1/revi2ia2106.04.2020



ffitBl
HIDHO PHAHOVA
g_H_F-S" {"r-9_!t^ !J E"9 tS- l1-*".1-.?_! .,S" i_t"S.

LABORATOR APA POTABILA OPPLER

RAPoRT DE ANALTzA lpA porRerLA
Nr. 1103 din 26.06.2023

1. Beneficiar: Baicoi
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila, cod:ZM-BAIP-0
2.2. Data recoltdrii:21 .06.2023, ora: 09:45
2.3, Buletin de prelevare:l 16121 .06.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: iesire statie Baicoi
2.6. Data recep[iei: 21.06.2023, ora:13:30
2.7. Cantitatea de probi recep(ionatS:1,5 L (1L recipient PP gi 0,5L recipient sticl5)
2. 8. Pe ri oad a d e analizd: 21 .06.2023-24,06,2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN ISO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele oblinute:

Nr.16, Tel/Fax : 0244/3t560L

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru monitorizare
de control

Nr.
crt.

lndicatori analizafi
Unitatea

de
masura

Valori de
concentraIie

obfinute

Metoda de
analiz5/documente

de referintl

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

1 Miros Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

2 Gust Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

3 Culoare Nici o
modificare
anormalS

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,37

SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT
6

5 pH la 20 oC unit.pH
7,97

SR EN ISO
10523:2012

26,5;S9,5
2

6 Conductivitate pS/cm
377

SR EN
27888:1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber

mg/l
0,58

SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l 15

0,10 - 0,5 0.01mg/l 15

I Amoniu mg/l
S LOQ

SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l
40

I Nitri!i mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 NitraIi mg/l
2,65

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

11 Cloruri mg/l
8,07

SR ISO
9297:2001

250 1Smg/l
15

12 Duritate totali gr.germ.
9,87

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

10

13 Aluminiu pg/l
90

SR ISO
'10566:2001

200 201tgll
25

14 lndice de
oermanoanat

mgO2/l
0,87

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l
15

1 l2 R.A, nr. 1103126.06.2023 cod: F - 011 - LO editia 1/revi2ia2106.04.2020



Str. Nr.16, Tel/Fax :

Nr.
crt,

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
analiz5/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudine
ade

misurare
La CMA {}
UMext (%)

15 Fier ug/l
40

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 pg/l
30

16 SulfaIi mg/l
29

STAS
3069:1 987

250 20 pg/l
5

17 Mangan pg/l
11

SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l
30

1B Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormala

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormald

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

ff.1
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

fim
F-'ffi-r#l

HIDRO PRAHOVA

LABORATOR APA POTABILA OPPLER

'' UM",,t -incertitudinea relativi extinsi a metodei calculati cu un factor de acoperire k =2 gi

un nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr. 116 din 21.06.2023

4.2. Proba a fost recoltate in aceleagi conditii gi in acelagi timp gi de reprezentantii
........., prin ...........-....;....., conform notei nr. incheiati gi semnati de
p5(ile implicate.

5. Note
5.1. Rezultatele incercirii se refere exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. Estimarea incertitudinii de mesurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4.lnregistrarea,,<LOQ'reprezinte faptul ca valoarea determinati este mai mici dec6t

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.
5.6.Valorile din (.........) sunt orientative qi reprezinti rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.
Aprobat,

Sef Laborator
Biol. Alexandra Savr

Elaborat, Verificat,
Responsabil analiza 

^ 
t/)\ Responsabil analiza ll,-L.-

Laborant Mihaeta teriu ffi chi;, M;;;;itf;;;;"tlffiauq
//
/ Sf0rgit document

2 | 2 R.A. nr. 1103126.06.2023 cod: F - 011 - LO editia 1/revizia 2106.04.2020


