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RAPoRT oe lullzA lpA potleuA
Nr.483 din 05.04.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2. t. Tipul 9i codul probei: apa potabila - ZAA TINOSU
2.2. Data recoltdrii: 03.04.2023, orc:12
2.3. Buletin de prelevare: 49103.04.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevare: TINOSU BIBLIOTECA
2.6. Data recepliei: 03.04.2023
2.7. Cantitatea de probl receplionati:1 ,51
2.8. Perioada de analizd: 03.04.2023 - 05.04.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN ISO 5667 - 3:20'18;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007;

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 653/'13.10.2021 pentru monitorizare
de control

3. Date privind rezultatele oblinute:

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analiza/documente

de referintl

Valori maxim
admise in
L 4s812002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

mesuaare
La CMA 1)
l,rMext {%}

1 Miros n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

2 Gust n. m _4. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormala

Metoda
calitativa

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormala

L4etoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,701

SR EN ISO
7O27:2016

<5 O,5UNT
6

5 pH la 200C unit.pH
8,1 93

SR EN ISO
10523:2012

>6,5;<9,5
2

6 Cond uctivitate pS/cm
1296 SR EN

27888 :1997
2500

11

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

>0.50
0,05m9/l

0,15/0,15 0,'10 -0,5 0.01ms/l 15
Amoniu mg/l

0,491
SR EN

7150-1:2001
0,50 0.05m9/l

40

9 Nitrili mg/l
0,02

SR EN
26777: 20021

C91 :2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitrati mg/l
0 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgll

15

GF Cloruri mg/l SR ISO
9297:2001

250 15mgi I tc

12 Duritate totale gr.germ
9,76 SR ISO

6059:2008 >5
0.0s

milimol/l
10

13 Aluminiu ps/l SR ISO
'10566:2001

200 20 pgll
zc

14 lndice de
Permanqanat

mgO2/l
1,6

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l
15

1 l2 R.A nr.483/05.04.2023 cod: F - 01 1 - LF editia lleyizia 2106.04.2020
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LABOMTOR APA POTABILA FANTANELE - MIZIL

DJ Km Fantenele

Nr.
crt.

lndicatori analiza!i
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

oblinute

Metoda de
analizd/documenle

de referinle

Valori maxim
admise in
L 45Et2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

m,surare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Mangan ps/l SR ISO
6333

50

16 Fier pg/l
105

SR ISO
6332:1996/
C91 :2006

200 20 ltgtl
30

17 Sulfati mg/l STAS 3069:1987 250 20 ltgll 5

18 Nr.colonii la
220C

U FC/ml

15

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.60)

19 Nr.colonii la
37"C

UFC/ml

16

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala
(max.20)

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-'l/2015/

A1:2017
0

21 Escherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2.2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

1)UM.,t -incertitudinea relative extinse a metodei calculate cu un factor de acoperire k =2 9i un
nivel de incredere de 95 %
4. Menliunl speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efecluate de catre beneficiar,
conform Buletinului de prelevare nr.49 din 03.04.2023

4.2. Proba a fost recoltate in aceleagi condilii 9i in acelagi timp gi de reprezentantii ...........-
........., prin conform notei nr. .., incheiati gi semnate de
p54ile implicate.

5. Note
5.1 . Rezultatele incercdrii se refere exclusiv la proba receplionati.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrisi a Laboratorului

Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezinti faptul ca valoarea determinati este mai mici dec6t limita

de cuantificare declarat5 a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpret5ri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinti rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Udia Suditu

/d--)Lq
2 | 2 R.A nr.483105.O4.2O23

lng. Chim, Ana Petre

VerificaUAprobat
$ef Laborator

Sfirgit document

cod: F - 01 1 ..- LF editia llrcyizia 2106.04.2020
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D.l 102, Km Fantanele

RAPoRT oe arueuzAnpA poraerLA
Nr.485 din 05.04.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2.1 . Tipul gi codul probei: apa potabila - ZAA DUM
2.2. Data recoltdrii: 03.04.2023, ora: 1 2
2.3. Buletin de prelevare: 49103.04.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevare: DUMBMVA SCOALA
2.6. Data receptiei: 03.04.2023
2.7. Cantitatea de prob5 receptionate:1 ,51
2.8. Perioada de analiz5: 03.04.2023 - 05.04.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN tSO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO"19458:2007;
3. Date privind rezultatele oblinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.653/13.10.2021 pentru monitorizare
de control

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatoa

de
masura

Valori de
concentratie

ob!inute

Metoda de
analiz;/documenle

de referinli

Valori maxim
admise in
L 458t2002

Limita de
cuantifica
re (LOO)

(UM)

lncertitudin
ea de

masurare
La CMA 1)
UMext (%)

1 l\,4 iros n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

2 Gust n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormale

Metoda
calitativa

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,527 SR EN ISO

7027:2016
s5 O.5UNT

6

5 pH la 200C unit.pH 7 0r') SR EN I SO
10523.2012

>6,5;<9,5
2

6 Conductivitate pS/cm
1 348 SR EN

27888 :1997
2500

11

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

>0,50
0,05m9/l

15

o,1110,11 0,'10 -0,5 0.01m9/l 15
Amoniu mg/l

0,335 SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l
40

o Nitriti mg/l
0,005

SR EN
26777120021

C91 :2006

0,50 0.05m9/l
2Q

10 Nitrati mg/l
0

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

GF Cloruri mg/l SR ISO
9297:2001

250 1 5mg/l
15

12 Duritate totale gr.germ
15,14 SR ISO

6059:2008
0.05

m ilimol/l
10

13 Aluminiu trg/l SR ISO
10566:2001

200 20 ltgll 25

14 lndice de
Permanqanat

mgO2ll
1 ,44

SR EN ISO
8467 .2001

5,0 0.6 pg/l
15

1 l2 R.A nr.485/05.04.2023 cod: F - 01 1 - LF editia'llrcvizia 2106.04.2020
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Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentralie

obtinute

Metoda de
analizl/documente

de referlnld

Valori maxim
admise in
L 45Et2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(uM)

lncertitudin
ea de

masurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Mangan pg/l SR ISO
OJJJ

50

to Fier pg/l
195

SR ISO
6332:1996/
C91:2006

200 20 pg/l
30

17 Sulfati mgi I STAS 3069:1987 250 20 pgll

18 Nr.colonii la
22"C

UFC/ml

B

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormald
(max.60)

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml

11

SR EN ISO
4222:2004

Nici o
modificare
anormale
(max.20)

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1 t201 5t

A1:2017
0

Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

22 Enterococi UFCI
100m1

0
SR EN ISO

7 899-2:2002
0

Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189.2017 0

1r UMu,t -incertitudinea relativi extinsa a metodei calculate cu un factor de acoperire k =2 si un
nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cetre beneficiar,
conform Buletinului de prelevare nr.49 din 03.04.2023

4.2. Prcba a fost recoltate in aceleagi conditii 9i in acelagi timp gl de reprezentantii ...........-
........., prin conform notei nr. .., incheiatd 9i semnati de
pe4ile implicate.

5. Note
5.1 . Rezultatele incercirii se refera exclusiv la proba receplionate.
5.2. Raportul de lncercare se reproduce integial numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezinte faptul ca valoarea determinati este mai mica decat limita

de cuantificare declaratl a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii li interpret5ri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative 9i reprezintd rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant-Lidia Suditu/ffi4w

VerificaUAprobat
$ef Laborator

"n"ffi""
cod: F - 011 - LF editia l lrevizia 2106.O4.2O2O2 | 2 R.A nr.4a5 1 05.04.2023

Sf6rgit document
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RAPORT DE ANALTZA APA POTABILA
Nr.51 1 din 06.04.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila -ZAA TATA
2.2. Data recoltarii: Q4.04.2023, ora: 12
2.3. Buletin de prelevare: 50104.04.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevare: TATAMNI SCOALA
2.6. Data recep{iei: 04.04.2023
2.7. Cantitatea de probd receplionati:1 ,51

2.8. Perioada de analiz6: 04.04.2023 - 06.04.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN ISO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 56676:2017; SR EN ISO 19458:2007;
3. Date privind rezultatele oblinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.653/13.'t0.2021 pentru monitorizare
de control

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masula

Valori de
concentra!ie

obiinute

Metoda de
analize/documenle

de referin[5

Valori maxim
admise in
145812002

Limita de
cuantifica
re (LoO)

(uM)

lncertitudin
ea de

mesurare
La CMA l)
UMext (%)

1 Miros n. m.a. SR EN
1622i2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

2 Gust n.m.a. SR EN
'1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

4 T urbid itate UNT
0,245

SR EN ISO
7027:2016

O.5UNT
0

5 pH la 200C unit.pH
7 ,97

SR EN ISO
10523:2012

>6,5;<9,5
2

0 Conductivitate pS/cm
812 SR EN

27888 :1997
2500

11

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l SR EN ISO
7393-2:20'18

>0,50
0,05m9/l

15

0,1110,11 0,10 -0,5 0.01m9/l '15

Amoniu mg/l
0

SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l
40

I Nitriti mg/l
0,01 1

SR EN
26777 | 2OO2l

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitra!i mg/l
0

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

Cloruri mg/l SR ISO
9297 .2001

250 15mg/l
15

12 Duritate totala gr.germ
11,22

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

10

13 Aluminiu ps/l SR ISO
10566:2001

200 20 pg/l
25

14 lndice de
Permanqanat

m9O2/l
1,6

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l
15

1 | 2 R.A nr.51'1/06.04.2023 cod: F - 011 - LF editia t heyizia 2106.04.2020
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Nr.
cn. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

oblinute

Metoda de
analiz;/documente

de referinta

Valori maxim
admise in
L 45At2002

Limita de
cuantitica
re (LOQ)

(UM)

lncenitudin
ea de

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Mangan t:g/l SR ISO
OJJJ

50

16 Fier pg/l
0

SR ISO
6332:1996/
C91:2006

200 20 pgll
30

17 Sulfati mg/l STAS 3069: 1987 250 20 pg/l
5

18 Nr.colonii la
22"C

UFC/ml

12

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormale
(max.60)

19 Nr.colonii la
37.C

UFC/ml

17

SR EN ISO
622?.2004

Nici o
modificare
anormalS
(max.20)

20 Bacterii
coliforme

UFC/
'l00ml 0

SR EN ISO
9308-1 1201 5t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2.2002
0

Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
141892017 0

UMe,r -incertitudinea relativi extinse a metodei calculatd cu un factor de acoperire k =2 gi un
nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de c5tre beneficiar,
conform Buletinului de prelevare nr.50 din 04.04.2023

4.2. Proba a fost recoltati in aceleagi conditii 9i in acelagi timp gi de reprezentantii ...........-
........., prin conform notei nr. ., incheiatd si semnatd de
pe4ile implicate.

5. Note
5.'t. Rezultatele incercirii se referi exclusiv la proba receplionati.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de mdsurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezlnta faptul ca valoarea determinati este mai mici dec6t limita

de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpreteri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinte rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

VerificaVAprobat
Sef Laborator
lng.

Sf6rgit document

w^'"""
LF editia 1/revizia 2106.04.2O2O

Elaborat,
Responsabil a naliz a
Labora9LLDia Suditu

2 | 2 R.A nr.51 1 I 06.O4.2023 cod:F-011-



6tD H ! 
D" 

^Fp ^?"*str 
p.v^ t

@t.
LABoMToR npA poreetu rAutANeLe - H,rrzrr-

RAPoRT oe mlauzA lpA porlatLA
Nr.522 din 07.04.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2.1 . Tipul gi codul probei: apa potabila - ZAA CRJ
2.2. Data recoltdrii: 05.04.2023, orc:12
2.3. Buletin de prelevare: 51105.O4.2O23
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevare: CORNU DE JOS fam. SIMION
2.6. Data receptiei: 05.04.2023
2.7. Cantitatea de probi receptionatS:'1,51
2.8. Perioada de analizi: 05.04.2023 - 07.04.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN ISO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007;
3. Date privind rezultatele oblinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 653/13.10.2021 pentru monitorizare
de control

Nr.
c(. lndicatori analizati

[Jnitatea
de

masure

Valori de
concentralie

obtinute

Metoda de
analize/documente

de referinlS

Valori maxim
admise in
L 45812002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

mlsurare
La CMA 1)
uMext IoA

1 Miros n.m.a. SR EN
1622.2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

2 Gust n. m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormale

Metoda
calitativa

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2O12

Nici o
modificare
anormala

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,734 SR EN ISO

7027:2016
<5 O.5UNT

6

5 pH la 200C unit.pH I,044 SR EN ISO
10523.2012

>6,5;<9,5
2

6 Conductivitate pS/cm
2149 SR EN

27888 :1 997
2500

11

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l SR EN ISO
7353-2.2018

>0,50
0,05m9/l

15

0,2t0,23 0,10 -0,5 0.01m9/l 15
Amoniu mg/l

0,475 SR EN
7150-1 :2001

0,50 0.05m9/l
40

o Nitri(i mg/l
0,066

SR EN
26777:20021

C91 :2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitrati mg/l
0

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll
15

GF Cloruri mg/l SR ISO
9297:2001

250 15mg/l '15

12 Duritate totale gr.germ
7,96 SR ISO

6059:2008 >5
0.05

milimol/l
10

13 Aluminiu ps/l SR ISO
10566:2001

200 20 pgll

14 lndice de
Permanoanat

mgO2/l
1 ,92

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 ug/l 15

1 l2 R.A N.5221O7.04.2023 cod: F .- 01'l - LF editia l lrcyizia 2lOO.04.2020
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D- Km 1. (Vadu SdDat Fantanele

Nr.
crt.

lndicatori analiza[i
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analiza/documente

de referinle

Valori maxim
admise in
L 458t2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

misurare
La CMA'l)
UMext {%)

15 Mangan pg/l SR ISO
6333

50

16 Fier pg/l
191

SR ISO
6332:1996/
C91 :2006

200 20 pgll
30

17 Sulfati mg/l STAS 3069:1987 250 20 pgll
5

18 Nr.colonii la
22.C

UFC/m I

5

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormala
(max.60)

19 Nr.colonii la
370C

UFC/m I

11

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormali
(max.20)

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

21 Escherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

ca Enterococi UFCI
100m1

0
SR EN ISO
7899-2:2002

0

Clostridium
perfringens

N.l
100m1

SR EN ISO
14'189:2017 0

UM"n -incertitudinea relativd extinsi a metodei calculat5 cu un factor de acoperire k =2 gi un
nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.1. Prelevarea, conservarea 9i transportul probei au fost efectuate de cetre beneficiar,
conform Buletinului de prelevare nr.51 din 05.04.2023

4.2. Prcba a fost recoltati in acelea$i condijii 9i in acelagi timp gi de reprezentantii ...........-
........., prin conform notei nr. .., incheiati si semnate de
p64ile implicate.

5. Note
5.1. Rezultatele incercirii se refere exclusiv la proba receplionati.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului

Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de mdsurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,<LOQ" reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai mice decat limita

de cuantificare declarata a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii li interpretdri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinta rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

VerificaUAprobat

Sef Laborator

sf.qit docume" 

""., : 
".ffi.' 

i**n o"o, ou oo,o,o

Elaborat,
Responsabil analiza
Laboranl Lidia Sud itu
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RAPoRT oe eruauzAepA poraellA
Nr.593 din 13.04.2023

Beneficiar BLEJOI
Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila - ZAA DRAG
2.2. Dala recoltirii: 1 1.04,2023, ora 12
2.3. Buletin de prelevare: 57111.04.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevare: DRAGANESTI STATIE
2.6. Oata recepliei: 11.04.2023
2.7. Cantitatea de probi receptionata:1 ,51
2.8. Perioada de analizd: 11.O4.2O23 - 13.04.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN tSO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:20'17; SR EN ISO 19458:2007;
Date privind rezultatele obtinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 653/13.10.2021 pentru monitorizare
de control

1.

2.

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valorl de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizi/documente

de referintl

Valori maxim
admise in
L 4s8t2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

misurare
La CMA 1)
UMext (%)

1 N,4 iros n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativa

2 Gust n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormale

Metoda
calitativa

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormala

Metoda
calitaliva

4 Turbiditate UNT
0,61 SR EN ISO

7027:2016
SC O.5UN T

6

5 pH la 200C unit.pH
8,12 SR EN ISO

10523:2012
> 6,5 ; < 9,5

2

0 Cond uctivitate pS/cm
1 508

SR EN
27888 :1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l
0,34/0,39

SR EN ISO
7393-2,?01I

>0,50
0,05m9/l

15

0,10 -0,5 0.01m9/l 15
Amoniu mg/l

0,477 SR EN
7150-'l :2001

0,50 0.05m9/l
40

9 Nitriti mg/l
0,027

SR EN
26777: 20021

C91 :2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitrati mg/l
0 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgll

15

GF Cloruri mg/l SR ISO
9297:2001

250 'I 5mg/l
15

12 Duritate totale gr.germ
7,96 SR ISO

6059:2008 >5
0.05

milimol/l 10

13 Aluminiu pg/l SR ISO
10566:2001

200 20 pgtl
zc

14 lndice de
Permanqanat

ngQ2ll
2,24 SR EN ISO

8467:2001
5,0 0.6 pg/l

15
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Nr.
cn.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analize/documente

de reterinle

Valori maxim
admise in
L 458t2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

mesurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 Mangan pg/l
0

SR ISO
63 33

50

16 Fier trg/l
156

SR ISO
6332:1996/
C91:2006

200 20 pg/l
30

17 Sulfati mg/l STAS 3069:1987 250 20 pgrl

18 Nr.colonii la
22.C

UFC/ml

15

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormala
(max.60)

19 Nr.colonii la
370C

UFC/m I

to

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormale
(max.20)

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14't89.20't7 0

UM"* -incertitudinea relativi extinsi a metodei calculati cu un factor de acoperire k =2 9i un
nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.1. Prelevarea, conseryarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre beneficiar,
conform Buletinului de prelevare nr.57 din 11.04.2023

4.2. Prcba a fost recoltata in aceleagi condilii 9i ln acelagi timp gi de reprezentantii ...........-
........., prin conform notei nr. .., incheiatd gi semnati de
p5(ile implicate.

5. Note
5.1 . Rezultatele incercirii se referd exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de mdsurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ' reprezinte faptul ca valoarea determinate este mai mic6 decat limita

de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboralorul nu emite opinii gi interpretdri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinti respunsul metodei respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analiza
LabotilW?ud*u

2 | 2 R.A nr.593/13.04.2023

VerificaVAprobat
$ef Laborator
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LABORATOR APA POTABILA FANTANELE - MIZIL

DJ 102, KM F6nt6nele

RAPORT DE ANALZAAPA POTABILA
Nr.661 din 20.04.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2.1 . Tipul si codul probei: apa potabila - ZAA OLARI
2.2. Dala recoltirii: 18.04.2023, ora: 12
2.3. Buletin de prelevare: 64118.04.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARTAN
2.5. Loc de prelevare: OLARI STATIE
2.6. Dala receptiei: 18.04.2023
2.7. Cantitatea de probd receplionate:1 ,51
2.8. Perioada de analizd: 18.04.2023 - 20.04.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 1l2OO7; SR EN tSO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:20 17; SR EN tSO 5667-6:2017; SR EN tSO 19458:2007;
3. Date privind rezultatele oblinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.653/13.10.202t pentru rnonitorizare
de control

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masuta

Valo.i de
concentralie

obtinute

Metoda de
analiz6/documonte

de referintl

Valori maxim
admise in
L 458t2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

masurare
La CMA 1)
UMext (%)

1 1,4 ros n.m.a. SR EN
1622:2007

Nicl o
modificare
anormale

l\4etoda
calitativa

2 Gust n.m.a. SR EN
1622.2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0.782 SR EN ISO

7027.2AA
<5 O,5UNT

6

5 pH la 200C unit.pH
8,1 5 SR EN ISO

1Q523:2012
>6,5;<9,5

2

0 Cond uctivitate pS/cm
1921

SR EN
27888 :1997

2500
11

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l 0,3/0,3
SR EN ISO
7393-2:2018

>0,50
0,05m9/l

15

0,10 -0,5 0.01mg/l 15
Amoniu mg/l

o,24 SR EN
7150-1 :2001

0,50 0.05m9/l
40

o Nitriti mg/l
0,007

SR EN
26777:20021

C9'l :2006

0,50 0.05m9/l
20

'10 Nitrali mg/l
0 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgll

15

Cloruri mg/l
51,06 SR ISO

9297:2001
250 15mg/l

15

12 Duritate totala gr.germ
8,07 SR ISO

6059:2008
0.05

m ilimol/l 10

13 Aluminiu pg/l SR ISO
10566:2001

200 20 pg/l
25

14 lndice de
Permanqanat

mgO2/l
1 ,92

SR EN ISO
8467 .2001

5,0 0.6 pg/l
15
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Nr.
crt. lndlcatori analizali

Unitatea
de

masura

Valori de
concentralie

obtinute

Metoda de
analiz6/documente

de referinle

Valori maxim
admise in
I 45At2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

mesurare
La CMA 1)
UM€xt l%)

15 Mangan pg/l
62 SR ISO

6333
50

16 Fier pg/l
41

SR ISO
6332:1996/
C91:2006

200 20 ltgll
30

17 Sulfati mgi I STAS 3069:1987 250 20 ;rg/l 5

18 Nr.colonii la
220C

U FC/ml

3

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala
(max.60)

19 Nr.colonii la
370C

U FC/mI

7

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormala
(max.20)

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

21 Escherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
'100m1 0

SR EN ISO
7 899-2:2002

0

23 Clostridium
perfringens

N.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

1) UM",t -incertitudinea relativa extinsd a
nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.1. Prelevarea, conseryarea 9i transportul probei au fost efectuate de citre beneficiar,
conform Buletinului de prelevare nr.64 din 19.04.2023

4.2. Proba a fost recoltate in aceleagi condilii 9i in acelasi timp gi de reprezentanlii ...........-

pa4ile implicat6.
5. Note

5.1 . Rezultatele incercirii se referd exclusiv la proba receplionata.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integial numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Fantanele
5.3. Fstimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai mici decat limita

de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpreteri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezintd rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laboy'flty'idia Suditu

/ /lt ,t (4.
/4'uw

2 | 2 R.A nr.661 120.04.2023

VerificaUAprobat
Sef Laborator
lng. Chim.,flna Petre
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LABOMTOR APA POTABILA FANTANELE - MIZIL

DJ 102, Km 1. (Vadu Fantanele

RAPORT DE ANALZAAPA POTABILA
Nr.662 din 20.04.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2.'l . Tipul Ei codul probei: apa potabila - ZAA OLARI
2.2. Data recolterii: 18.04.2023, o,al. 12
2.3. Buletin de prelevare: 64118.04.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevare: OLART GMD|NITA
2.6. Data recepliei: 18.04.2023
2.7 . Canlitalea de probi receplionate:1 ,51
2.8. Perioada de analiz6: 18.04.2023 - 20.04.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO E66l - 1DAO7; SR EN tSO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:20'17; SR EN tSO 5667-6:2017; SR EN tSO 19458:2007;
3. Date privind rezultatele obtinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 653/13.10.2021 pentru monitorizare
de control

Nr-
crt.

lndicatori analizali
Unitatea

de
masuta

Valori de
concenlratie

oblinute

Metoda de
analize/documonte

de referinli

Valori maxim
admise in
L 458t2002

Limita de
cuantifica
re (LOO)

(UM)

lncertitudin
ea de

mesurare
La CMA 1)
UMext (%)

1 Miros n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

2 G ust n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativa

4 Turbiditate UNT
0,887 SR EN ISO

7027.2016
O,5UNT

6

5 pH la 200C unit.pH
8,27 SR EN ISO

10523:20'12
>6,5;<9,5

2

6 Conductivitate pS/cm
2218 SR EN

27888 :1997
2500 't1

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

>0,50
0,05m9/l

15

0,1210,12 0,10 -0,s 0.01ms/l 15
Amoniu mg/l

0,441 SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l
40

9 Nitriti mg/l
0,009

SR EN
26777: 20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l
20

10 Nitrati mg/l
0

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll

t,r Cloruri mg/l SR ISO
9297:2OO'l

250 15mg/l
15

12 Duritate totale gr.germ
8,41

SR ISO
6059:2008 >5

0.0 5
m ilimol/l

10

13 Alum iniu pg/l SR ISO
10566:2001

200 20 pgll

14 lndice de
Permanoanat

mgO2ll
2,24 SR EN ISO

84A7 .2001
5,0 0.6 pg/l

15
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Nr.
crt. lndicatori analizall

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

ob!inute

Meloda de
analize/documente

de referinli

Valori maxim
admise in
L 45E/2002

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

lncertitudin
ea de

mesurare
La CMA 1)
UMext (%)

15 l\4a nga n ps/l SR ISO
r).1,r.l

50

16 Fier p9/l
40

SR ISO
6332:1996/
C91 :2006

200 20 ltgll
30

17 Sulfati mg/l STAS 3069:1987 250 20 pgll
5

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml

1'l

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala
(max.60)

19 Nr.colonii la
370C

U FClml

18

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala
(max,20)

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1 1201 5t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO
7899-2.2002

0

23 Clostridium
perfringens

N.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

1)UMe,t -ince(itudinea relativ5 extinse a metodei calculat5 cu un factor de acoperire k =2 9i un
nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.'1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre beneficiar,
conform Buletinului de prelevare nr.64 din 18.04.2023

4.2. Ptoba a fost recoltata in aceleas,i condilii gi in acelagi timp gi de reprezentantii ...........-
........., prin conform notei nr. ., incheiatd gi semnate de
p64ile implicate.

5. Note
5.1 . Rezultatele incercdrii se refere exclusiv la proba receplionat5.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integial numai cu aprobarea scrise a Laboratorului

Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezinti faptul ca valoarea determinata este mai mice decat limita

de cuanlificare declarate a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpreteri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative 9i reprezintd rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.

EIaborat,
analiza

Laborant

entanele

VerificaVAprobat
$ef Laborator
lng. Chim. Ana Petre

2 | 2 R.A ar .662120 .04 .2023
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