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LABORATOR APA POTABILA FANTANELE. MIZIL

Fent6nele, DJ 102, Km 1. (Vadu F6nt6nele

MPORT DE ANALZA APA POTABILA
Nr.2401 din 08.09.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabita-ZAA CALO
2.2. Data recoltarii: 06.09.2023, ora: 12
2.3. Buletin de prelevare: 206106.09.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARTAN
2.5. Loc de prelevarrii : CALOTESTI STATIE
2.6. Data receptiei: 06.09.2023
2.7. Cantitatea de probi receptionat5:1,51
2.8. Perioada de analizS: 06.09.2023 - 08.09.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN tSO 5667 - 1/2007; SR EN

ISO 5667-5:2017; SR EN tSO 5667-6:2017; SR EN tSO
3. Date privind rezultatele obtinute:

ISO 5667 - 3:2018;
19458:2007;

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 643t14.1}.202i pentru rnonitorizare
de control

Nr,
crt. lndicatorianalizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizl/documente

de referinla

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

1 tuliros n. m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalA

2 Gust n.m.a. SR EN
162?:2007

Nici o
modificare
anormald

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalA

4 Turbiditate UNT
0,349

SR EN ISO
7027:2O16

Nici o
modificare
anormald

O.5UNT

5 pH la 200C unit.pH
7 ,42

SR EN I$C)
10523201',2

>6,5;<9.5

6 Conductivitate pS/cm
2317 SR EN

27888 :1997
2500

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l 0,31/0,31
SR EN ISO
7393-2,2018

>0,50
0,05m9/l

0,10 -0,5 0.01mg/l
Anroniu mg/l

0,072 SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l

9 Nitriti mgi I

0
SR EN

26777:20021
C91 :2006

0,50 0.05m9/l

10 N trati mg/l
15,93 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgll

GF Cloruri mg/l
175,88 SR ISO

9297:2001
250 'l5mg/l

12 Duritate totale gr.germ
27 ,26

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
m ilimol/l

13 Aluminiu p9/l SR ISO
'10566:200'l

200 20 ugll
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Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valoride
concentralie

oblinute

Metoda de
analizl/documente

de referintl

Valorimaxim
admise in
Ordonanta

7 t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

14 lndice de
Permanqanat

mgO2ll
1 ,28

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l

'15 Mangan trg/l 0
SR ISO

0333
50

16 Fier pg/l

0
SR ISO

6332:1996/
C9'1:2006

240 20 ltgll

17 Sulfati mg/l STAS 3069:1987 250 20 ltgll

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml
n.m.a.

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml
n. m.4.

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormala

20 Bacterii
coliforme

UFCI
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0 SR EN ISC)

7 899-2..2002
0

Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

5ntinele)

1) UMu*t -incertitud,n i un nivel deincredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4l Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de catre beneficiar, conformBulettnului de pretevare nr.206 din 06.09.2023
4.2.

5. Note
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Lidia Suditu

VerificaUAprobat

$ef Laborator
Ing. Chim. Ana Petre

Proba a fost recoltatl in aceleagi condilii Si in-acelagi timp gi de reprezentantii ..........._........., prin
conform notei nr. ..........., incheiati gi semnati de pa(ile implicatd.

Rezultatele incercerii se refere exclusiv la proba receplionate.

I:l_:1yl d? i""glcare.se reproduce integrar numai cu'Jirobaiea scrisa a Laboratorurui FantanereEsrmarea tncertttudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
lnregistrarea ,,<LoQ" reprezinte faptul ca valoarea determinate este mai micd decet limita decuantificare declarate a metodei.
Laboratorul nu emite opinii gi interpretari.
valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinte raspunsur metodei respectiv ar echipamenturui.
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LABORATOR APA POTABILA FANTANELE . MIZIL

FSnt6nele, DJ 102, Km Fantanele

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.2476 din 14.09.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Date privind identificarea probei

2.1.Tipul gi codul probei: apapotabila-ZAA ZANG
2.2. Dala recoltarii: 12.09.2023, ora: 12
2.3. Buletin de prelevare: 213112.09.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevarrii : ZANUROR STnlte
2.6. Data receptiei: 12.09.2023
2.7. Cantitatea de proba receplionatd:1 ,51
2.8. Perioada de analizS: 12.09.2023 - 14.09.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 112007; SR EN ISO 5667 - 3:20'18;

ISO 5667-5:20'17; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN tSO 19458:2007;
3. Date privind rezultatele oblinute:

Nr.
crt.

lndlcatori analizali
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

oblinute

Metoda de
analizi/documente

de referinF

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LOO)

(UM)

1 Miros n.m.4. SR EN
1622.2007

Nici o
modificare
anormala

2 Gust n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalA

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

4 Turbiditate UNT
0,16

SR EN ISO
7027:2016

Nici o
modificare
anormalA

O,5UNT

5 pH la 200C unit,pH
B,02

SR EN ISO
10523.2012

>6,5;<9,5

6 Conductivitate pS/cm
1588 SR EN

27888 :1997
2 500

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l 0,38/0,38
SR EN ISO
7393-2:?018

>0,50
0,05m9/l

0,10 -0,5 0.01m9/l
Amoniu mg/l

0,009 SR EN
7150-1 :2001

0,50 0.05m9/l

9 Nitriti mg/l
0,014

SR EN
26777: 20021

C91 :2006

0,50 0.05m9/l

10 Nitrati mg/l
0

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll

GF Cloruri mg/l
93,61 SR ISO

9297:2OO1
250 1 5mg/l

12 Duritate totala gr.germ
16,15 SR ISO

6059:2008 >5
0.0 5

milimol/l
13 Alum iniu ps/l SR ISO

10566:2001
200 20 pgll

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti N. 643114.10.2021 pentru monitorizare
de control
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Nr,
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valoride
concentralie

obtinute

Metoda de
analizl/documentg

de referinl,

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7 t2023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

14 lndice de
Permanoanat

mgO2/l
1 ,92

SR EN ISO
8467 .2001

5,0 0.6 pg/l

15 Mangan trg/l
0

SR ISO
6333

50

10 F ier trg/l
124

SR ISO
6332:1996/
C91:2006

200 20 ygll

17 Sulfati mg/l STAS 3069:1 987 250 20 t)gll

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml
n.m.a.

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormala

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml
n.m.a.

SR EN ISO
6222.2004

Nici o
modificare
anormald

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

21 EEcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14185.2017 0

Fant6nele)

1)UMu,t -incertitudinea relativa extinse a metodei calculate cu [n factor de acoperirc i un nivel de
incredere de 95 %

4. Menliuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de catre beneficiar, conform

Buletinului de prelevare nr.213 din 12.09.2023
4.2. Ptoba a fost recoltate in aceleaii condilii gi in acela$i timp qi de reprezentantii ...........-........., prin

conform notei nr. ..........., incheiate gi semnatl de pe4ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incerclrii se refere exclusiv la proba receplionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrise a Laboratorului Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de mAsurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezinte faptul ca valoarea determinaE este mai micd decAt timita de

cuantificare declarata a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretari.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinte rispunsul metodei respectiv al echipamentului.

VerificaVAprobat
Sef Laborator

Elaborat,
Responsabil analiza

2 | 2 R.A N.247 6h 4.O9.2023
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RAPORT DE ANALZAAPA POTABILA
Nr.2602 din 22.09.2023

1. Beneficiar BLEJOI
2. Oate privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila - ZAA BLEJ
2.2. Data recoltSrii: 20.09.2023, ora 12
2.3. Buletin de prelevare: 22112O.09.2023
2.4. Recoltat de: DINITA MARIAN
2.5. Loc de prelevarrii : BLEJOI $COALA
2.6. Data receptiei: 20.09.2023
2.7. Cantitatea de probi receplionatd:1 ,51
2.8. Perioada de analizd: 20.09.2023 - 22.09.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN tSO 5667 - 112007; SR EN tSO 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN tSO 19458:2007;
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

oblinute

Metoda de
analizl/documente

de referintl

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

{UM)

1 Miros n.m.a. SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormala

2 Gust n.m.a. SR EN
1622:2OQl

Nici o
modificare
anormall

3 Culoare
n.m.a.

SR EN ISO
7887 .201i1

Nici o
modificare
anormale

4 Turbiditate UNT
0,41 5

SR EN ISO
7027:20'16

Nici o
modificare
anormala

O,5UNT

5 pH la 200C unit.pH
8,19 SR EN ISCT

10523:201il
>6,5;<9,5

6 Conductivitate pS/cm
2118 SR EN

27888 :1997
2500

7 Clor rezidual
liber/total

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

>0,50
0,05m9/l

0,12t0,12 0,10 -0,5 0.01m9/l
Amoniu mg/l

0,027 SR EN
7'150-1 :200'l

0,50 0.05m9/l

I Nitrili m9/l
0,004

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l

10 Nikati mg/l
0

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll

GF Cloruri mg/l SR ISO
9297:2001

250 1 5mg/l

12 Duritate totala gr.germ
27 ,6

SR ISO
6059:2006 >5

0.05
m ilimol/l

13 Aluminiu ps/l SR ISO
10566:2001

200 20 ltgll

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti N.643114.10.2021 pentru monitorizare
de control
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Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analize/documente

de reterintii

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantifica
re (LOQ)

(UM)

14 lndice de
Permanoanat

mgO2/l ') rl SR EN ISO
8467 .2001

5,0 0.6 pg/l

15 Mangan pg/l SR ISO
6333

50

16 Fer us/l
0

SR ISO
6332:1996/
C91 :2006

200 20 1.tgll

17 Sulfati mg/l STAS 3069:1987 250 20 ltgll

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml
n.m.a.

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml
n. m.a.

SR EN ISO
4222:2004

Nici o
modificare
anormalS

20 Bacterii
coliforme

UFC/
'l00ml 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/2015/

A1:2017
0

?2 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

ntanele)

1)UMu,t -incertitudinea relativa extinse a metodei calculata cu un fact- deicoperiET =fli un nivel de
incredere de 95 %

4. Menliuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea 9i transportul probei au fost efectuate de catre beneficiar, conform

Buletinului de prelevare fi.221 din 20.09.2023
4.2. Proba a fost recoltat5 in aceleagi condilii gi in acelagi timp gi de reprezentanlii ...........-........., prin

conform notei nr. ..........., incheiate gi semnate de pe4ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele Tncercarii se refere exclusiv la proba receplionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu iprobarea scrisd a Laboratorului Fantanele
5.3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezinte faptul ca valoarea determinate este mai mice decat limita de

cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpreteri.
5.6. Valorile din (.........) sunt orientative gi reprezinta respunsul metodei respectiv al echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborgnf Lidia Suditu

/da.-ww

VerificaUAprobat

$ef Laborator
lng. Chim. An
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