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LABoRATon npA pornglG oPPLER

RAPoRT DE ANALTzA npA poraelLA
Nr.1567 din 8.09.2023

1. Beneficiar: Sinaia
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabila ,cod:ZAA-MANAST-1
2.2. Data recoltirii: 5.09.2023, ora: 7:50
2.3. Buletin de prelevare :17 015.09.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Manastire-Hotel Tanti
2.6. Data recepfiei: 5.09.2023, ora:10:30
2.7. Cantitatea de probd receplionatd: 1,5 L(11 recipient PP gi 0,51 recipient sticli)
2.8. Perioada de analizd : 5.09.2023-8.09.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 1:2022; SR EN ISO 5667 - 3:2018;

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-'14:2017
3. Date privind rezultatele ob{inute:

Nr.16, Tel/Fax :

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru monitorizare
de control

Nr.
crt,

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtin ute

Metoda de
analizd/documente

de referinti

Valorl maxlm
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(Loa)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormal6

2 Gust
(rFN)

Nici o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

3 Culoare
m'

Nici o
modificare
anormalS

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

4 Turbiditate UNT
0,19

SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT

5 pH la 20 oC unit.pH
7,28

SR EN ISO
10523"2012

>6,5;<9,5

6 Conductivitate ;iS/cm 203,1
SR EN

27888:1997
2500

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l

0,24 0,10 - 0,5 0.01mg/l

8 Amoniu mg/l < LOQ SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l

9 Nitri!i mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l

10 Nitrati mg/l
2,65

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll

11 Cloruri mg/l
2,02

SR ISO
9297:2001

250 15mg/l

12 Duritate totald gr.germ.
6,99

SR ISO
6059:2008 >6

0.05
milimol/l

'13 Aluminiu ug/l SR ISO
10566:2001

200 20 ytgll

14 lndice de
oermanoanat

mgO2/l
0,56 SR EN ISO

8467:2001
5,0 0.6 pg/l

1 l2 R.A. nr.156718.09.2023 cod: FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 3128.@.2023
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
0244137s601Str. Nr.16, TeUFax :

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizi/documente

de referinti

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

'15 Fier pg/l
4

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll

'16 Sulfati mg/l STAS
3069:1 987

250 201tgll

17 Mangan pg/l SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l

18 Nr.coloniila
220C

UFC/mI Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222"2004

Nici o
modificare
anormalS

19 Nr.coloniila
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormal6

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

4. Menfiunispeciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare ff 170 din 5.09.2023

4.2. Proba a fost recoltate in aceleagi conditii gi in acelagi timp gi de reprezentantii ...........-
prin ...........-.....r..r1 conform notei nr. ....!.r!., incheiatd gi semnate de

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se referd exclusiv la proba receptionatd.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
S.3.lnregistrarea,<LOQ" reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai micd dec6t

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.4. Valorile din (......,..) sunt orientative gi reprezintd rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opinii 9i interpretiri.

Elaborat, Verificat, Aprobat, d
Responsabilanaliza i ll \ Responsabilanaliza fi. t \ Sef Laborator n
Laborant Mihaela 

"r, 1*l 
Chini. Manueta Tanaserllbfu'Dt Biol. Savu Alexandra g-

' 
Sfdrsit document

2 | 2 R.A. N1567 18.09.2023 cod : FH PH- 1 0-1 87-LO editia 1/revizia 3128.6.2023
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$.$$$>bqs PRAHOVA

LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Nr.16, T

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.1569 din 8.09.2023

Beneficiar: Sinaia
Date privind identificarea probei

2.1, Tipul 9i codul probei: apa potabila ,cod:ZAA-CRAVAT-0
2.2. Dala recoltirii: 5.09.2023 , ora: 8:30
2.3. Buletin de prelevare :17 015.09.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare:lesire statie Cravata Rosie
2.6. Data recepliei: 5.09.2023, ora:10:30
2.7. Cantitatea de probd receplionatd: 1 ,5 L(11 recipient PP gi 0,51 recipient sticli)
2.8. Perioada de analizd: 5.09.2023-8.09.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 1:2022; SR EN ISO 5667 - 3:2018;

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
Date privind rezultatele oblinute:

15601

1.

2.

3.

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.'10.2021 pentru monitorizare
de control

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

ob!inute

Metoda de
ana lizi/docu mente

de referinti

Valori maxlm
admise ln
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantiflcare

(Loo)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormal6

2 Gust
(rFN)

Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormal6

3 Culoare
m-1

Nici o
modificare
anormal6

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS

4 Turbiditate UNT
0,26

SR EN ISO
7027:2016

<q O.5UNT

5 pH la 20 oC unit.pH
7,56

SR EN ISO
10523:2012

16,5 ; 3 9,5

6 Conductivitate uS/cm 203,7
SR EN

27888:1997
2500

7 Clor rezidual
liber

mg/l
0,50

SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l

0,10 - 0,5 0.01mg/l

8 Amoniu mg/l
S LOQ

SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l

9 NitriIi mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l

10 Nitra!i mg/l
2,65

SR EN
7890-3:2000

50 4.7mgll

11 Cloruri mg/l
2,02

SR ISO
9297:2001

250 1Smg/l

12 Duritate totald gr.germ.
7,47

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

13 Aluminiu ug/l SR ISO
10566:2001

200 201tgll

14 lndice de
oermanoanat

mgO2ll
0,48

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l

1 l2 R.A. nr.1569/8.09.2023 cod: FH PH- 1 0-'l 87-LO editia 1/revizia 3128.6.2023



Str. r Nr.16,

Nr.
crt.

lndicatori analizafi
Unitatea

de
masura

Valori de
concentralie

obtinute

Metoda de
analize/docu mente

de referinti

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(LOa)
(UM)

15 Fier pg/l
6

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 pg/l

16 Sulfa[i mg/l
4

STAS
3069:1 987

250 201tgll

17 Mangan pg/l
2

SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald

19 Nr.coloniila
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormalS

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1120151

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

ffi
FaI&I

}IIBRS PRAHOVA
s r -!.qI r!."8.. &,q--G-! q ry * !- R.F.. $.t.A.

LABORATOR APA POTABILA OPPLER
'ellFax : 02441315607

5. Note
5.1. Rezultatele incercirii se referd exclusiv la proba receplionate'
5.2. Raportul de lncercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. inregistrarea ,<LOQ" reprezinte faptul ca valoarea determinatd este mai mici decAt

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.4.Valorile din (.,.......) sunt orientative gi reprezintd rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.

Elaborat, Verificat, 
^ 

Aprobat, A.,

ffi51*i'ili1,,1i11,,, 

ly' 
&:;1"il:;:LeTj;: 

"" 
I lh;ot',"i"J"l3xi!x'llo,, 4--t

Sfdrsit document

2 l 2 R.A. nr.1569/8.09.2023 cod : FH PH- 1 0-1 87-LO ed itia 1 /revizia 3128.06.2023

4. rni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe rdspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare N 170 din 5.09.2023

4.2.Proba a fost recoltatd in aceleagi condilii gi in acelagi timp gi de reprezentanlii ...........-
prin ...........-........,.r conform notei nr. incheiatd 9i semnati de

pdr[ile implicate.

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere



runsp"rfsIgYS

LABORATOR APA POTABIG OPPLER
Itr. 9pplqr Nr. j.6, Tet/Fax : OZqq/g$SOi'

1.

2.

RAPORT DE ANALIZA EPA POTABILA
Beneficiar: Sinaia Nr.1674 din 1g.0g.2023

Date privind identificarea probei
2.1. Tiput 9i codul.pro.b:l 

"p, 
p"tabile ;cod:ZAA-OPPLER_12.2. Data lecotti rii: t n.os.;51; i'Ji", Tqs2.3. Butetin de preleva r",iaii.o{ioze

2.4. Recoltat de: nog;, Lrrilniirt,prirn
? ! !"q de pretevaf, I:ef oppr"ilh".t"urant Casa Noastra
^z 

!, !at3.pcep!iei: M.og:ozilS[', i o,oo

i 9:t.i#ll1.3i::i:?:i,fi:fii;eif: ,,'i1ig;;icipient PP si0,5L recipient stic,i)
2.9 Metoda de nrgl_ey1e, sn rrrr lso:qql_ 1:2022;sR EN_ tso 0667 _ 3:2018;sR EN rso 5667-5:2017; Sntrrr rJo rcqsa,zooisiinr- Bo 5667-14:2017Date privind rezuttateb;btin;i;: 

E'! '!vr

Laborator inregistrat ra Ministerur sanatatii Bucures ti nr.642t14.10.2021

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

-

Valori de
concentraIie

ob[inute

Metoda de
analizd/documente

de referinfd

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de-
cuantificare

lloa)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Ntci o
modificare
anormalS2 Gust

(rFN)
Nici o

modificare
anormali

SR EN:
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS3 Culoare

m-1
Nici o

modificare
anormalS

SR EN ISO-
7887:2012

Nici o
modificare
anormal;4 Turbiditate- UNT

0,29 SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT
5 pH la 20 "C unit.pH

8,02 UI-( EN ISO
10523:2012

>6'5;<9,s
6 Conductivitate gD/cm

357 SR EN-
_!7888:1997

2s00

7
clor re2EuIt
liber mg/l

SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l
o,27

B Amoniu 0,10 - 0.s 0.01mg/tmg/t
S LOQ SR EN

lJ50-1:2001
0,50 0.05mg/t

I Nitriti mg/l
S LOQ

SR EN
26777:2002t

C91:2006

0,50 0.05m9/t

10 Nitra{i mg/l
1,77 SR EN

J890-3:2000
50 4.7mglt

11 Cloruri mg/l
2,83 SR ISO

9297:2001
250 1Smg/l

12 Duritate totali gr.germ.
10,52 SR ISO-

6059:2008 >5
0.05

milimol/l13 Aluminiu pg/l
40 SR ISO

10566:2001
200 201tgtl

14 Indice de
permanqanat

mgO2lt
0,80 SR EN ISO

R/.R7.rn^1
5,0 0.6 pg/l

1 2 R.A. nr.167, t18.09.2023
cod: FHpH-.t0-1BZ-LO editia 1/revizi a 3t28.06.20i3
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Nr.16, Tel/Fax 1560L

Nr.
crt.

lndicatori analizafi
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizi/documente

de referin!5

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

'15 Fier pg/l
30

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 pg/l

16 Sulfali mg/l STAS
3069:1 987

250 201tgll

17 Mangan ug/l SR ISO
6333:1 997

50 '10 pg/l

18 Nr.colonii la
220C

UFC/mI Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormald

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
'l00ml 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

4. Menliuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Procesuluiverbal de prelevare nr 178 din 14.09.2023

4.2. Proba a fost recoltate in aceleagi condilii gi in acelagi timp 9i de reprezentanlii
prin ...........-.........., conform notei nr. .....r.r!., incheiatd si semnati de

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refere exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integial numai cu'aprobarea scrisi a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. lnregistrarea ,,<LOQ'reprezinte faptul ca valoarea determinatd este mai mici decAt

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.4.Valorile din (..... ..) sunt orientative gi reprezintd rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretdri.

Elaborat, Verificat,   . Aprobat, ,A^,

f,T5,'}i'flilffil1,, 
W' 

Jff:ii:'.Tii;+1[X" t ilk)"nt,'",:3:,:'li#:?:,, S
SfArgit document

/
2 | 2 R.A. nr.1674 118.09.2023 cod: F H PH- 1 0- 1 87- LO editia 1 /revizi a 3128.06.2023
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LABoRATon npA porRalLA oPPLER

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucures ti nr. 642t14.10.2021

RAPORT DE ANALZA EPA POTABILA

Beneficiar: sinaia 
Nr'1678 din 18'09'2023

Date privind identificarea probei
2.1. Tipul 9i codul probei: apa potabile;cod: Up-OppLER
2.2. Data recoltirii: 14.09.2023, ora: g:30
2.3. Buletin de preleva re:17 gt14.O9.2OZ3
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
?.!. !o. de prelevare: lesire Statie Oppler
2.6. Data recep{iei: 14.09.2023. ora :i0:00
2.7. Cantitatea de prg.b? r99epJi91qta: lS L(11 recipient pp 

9i 0,51recipient sticti)
2.8. Perioada de analizd: 14.09.2029-1l.Og.>O% '

2 9 !l_etg!a_d-e prelevare: sR EN tso s667- 1:2022;sR EN tso s667 -3:2018;sR EN lso 5667-5:2017; sR EN tso 19488:2007;sn eu Eo s66T-14:20173. Date privind rezultatele obtinute:

1.

2.

Nr.
crt. lndicatori analiza!i

Unitatea
de

masura

Valori de
concentrafie

oblinute

Metoda de
analizd/documente

de referin[d

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

2 Gust
(rFN)

Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

3 Culoare

m-{
Nici o

modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS

4 Turbiditate UNT
0,39 SR EN ISO

7027:2016
<5 O.5UNT

5 pH la 20 oC unit.pH
8,02 SR EN ISO

10523:2012
>6,5;S9,5

6 Conductivitate pS/cm
348 SR EN

27888:1997
2500

7
Clor rezidual
liber mg/l

0,50 SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l
0,10 - 0,5 0.01m9/l

B Amoniu mg/l
< LOQ SR EN

7150-1:2001
0,50 0.05mg/l

I NitriIi mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05m9/l

10 NitraIi mg/l
1,77 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgll

11 Cloruri mg/l
2,12 SR ISO

9297:2001
250 1Smg/l

12 Duritate totali gr.germ.
10,07 SR ISO

6059:2008 >5
0.05

milimol/l
13 Aluminiu pg/l

47 SR ISO
10566:2001

200 201tgll

14 lndlce de
permanqanat

mgO2ll
0,64 SR EN ISO

8467:2001
5,0 0.6 pg/l

1 l2 R,A. nr.1678 t18.09.2023 cod: FHPH-10-1 87-LO editia lirevizia 3t28.06.2023
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LABoRATon npA porngtLA oPPLER

Str. O Nr.16 , Tel/Fax :02441315601,

Nr.
crt,

lndicatori analizafi
Unitatea

de
masura

Valori de
concentrafie

ob$inute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

15 Fier pg/l
10

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll

16 Sulfati mg/l
28

STAS
3069:1 987

250 201tgll

17 Mangan pg/l
10

SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormalS

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormald

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

4. Menliuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Procesuluiverbal de prelevare nr 178 din 14.09.2023

4.2. Proba a fost recoltate in aceleasi condilii gi in acelagi timp gi de reprezentanlii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiatd gi semnatd de

pd(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refere exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. Inregistrarea,<LOQ" reprezinte faptul ca valoarea determinatd este mai mici dec6t

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.4.Valorile din (.. ....) sunt orientative gi reprezinti rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opiniigi interpretiri,

Elaborat, Verificat, Aprobat, -AResponsabil analiza tl , Responsabil analiza A,,l^ .:. Sef Laborator flfi
Laborant Mihaela Jeliu 

Y 
Chim. Manuela Tanase I llWtlWl Biol. Savu Alexandra +-

SfArgit document

2 l2 R.A. nr,1678 118,09,2023 cod: FH PH- 1 0- 1 87-LO editia 1 /revizi a 3128.06.2023
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$*Xffi$d* PRAHOVA
OPIRr\T

LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str, Nr.16 , Tel/Fax :0244/3t56Ot

RAPORT DE ANALZA APA POTABILA
Nr.1679 din 18.09.2023

Beneficiar: Sinaia
Date privind identificarea probei

2.1. Tipul gi codul probei: apa potabile;cod: UP-VALDOR
2.2. Data recoltarii: 14.09.2023, ora: 9:00
2.3. Buletin de prelevare:17 8114.09.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: lesire Statie Valea Dorului
2.6. Data recepliei: 14.09.2023, ora:10:00
2.7. Cantitatea de probi receplionat5: 1 ,5 L(11 recipient PP gi 0,51 recipient sticti)
2. 8. Perioada de analizd: 1 4.09.2023-17 .09.2023
2.9 Metoda de prelevare: SR EN tSO 5667 - 1:2022; SR EN tSO 5667 -3:2018.

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN tSO 566T-14:2012
Date privind rezultatele obtinute:

1.

2.

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr.642114.10.2021 pentru monitorizare
de control

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

Valori de
concentrafie

oblinute

Metoda de
ana lizildo cu m e nte

de referin!6

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormal6

2 Gust
(rFN)

Nici o
modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali

3 Culoare

m-1
Nici o

modificare
anormalS

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

4 Turbiditate UNT
0,33

SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT

5 pH la 20 oC unit.pH
8,08 SR EN ISO

10523:2012
26,5;S9,5

6 Conductivitate pS/cm
286 SR EN

27888:1997
2500

7
Clor rezidual
liber mg/l

0,51 SR EN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05mg/l

0,10 - 0,5 0.01ms/l
8 Amoniu mg/l

S LOQ SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/l

I Nitri!i mg/l
< LOQ

SR EN
26777:20021

C91:2006

0,50 0.05mg/l

10 Nitra!i mg/l
2,65 SR EN

7890-3:2000
50 4.7mgll

11 Cloruri mg/l
5,62

SR ISO
9297:2001

250 1Smg/l

12 Duritate totali gr.germ.
9,84

SR ISO
6059:2008 >5

0.05
milimol/l

13 Aluminiu pg/l
82

SR ISO
10566:2001

200 201tgll

14 lndice de
oermanoanat

mgO2ll
0,96

SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l

1 l2 R.A. nr.1679 118.09.2023 cod: FHPH- 1 0-1 87-LO editia'l /revizi a 3128.06.2023
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HIHHP-?N*FRYS

l,"ot*f,ll
LABoRATon npA pornelLA oPPLER

Str. Nr.16 , Tel/Fax :0244/3t560L

Nr.
crt.

lndicatori analizati
Unitatea

de
masura

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizi/documente

de referintd

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

15 Fier ug/l
20

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll

16 Sulfati mg/l
14

STAS
3069:1 987

250 20 ltgll

17 Mangan pg/l
4

SR ISO
6333:'1997

50 10 pg/l

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Escherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

4. Menliuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe rispunderea acestuia, conform
Procesuluiverbal de prelevare nr 178 din 14.09.2023

4.2. Proba a fost recoltata in aceleagi condilii gi in acelagi timp gi de reprezentanlii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiati 9i semnati de

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercirii se refere exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. lnregistrarea,,<LOQ'reprezinte faptul ca valoarea determinatd este mai mici decAt

Iimita de cuantificare declaratd a metodei.
5.4. Valorile din (.........) sunt orientative 9i reprezinti rispunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.

Elaborat, Verificat, Aprobat, t

rff5,*:'flilflilil,1,,, 
ffi- 

Jffi:fli:xTJi;+11=,x" 
(w,,",:3:,l1iJi:?:,. g

2 l2 R.A. nr.1679 118.09.2023
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,ffi!w
lffiL l

1.

2.
Beneficiar: Sinaia

LABoRATon npA pornelLA oPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0 rOuigrr;Oi'

RApoRT DE ANALTzA epA poreerLA
Nr.1680 din 18.09.2023- 

"

3.

Date pjivind identificarea probei
2. 1 . Tipul si codu I 

.prob-"l, rpI' pota bita ; cod : ZAA-VALDOR- 12.2. Data recottdriii tt.os.;51;]Jl r,,u2. 3. Buletin oe prerevarl: t1 ali i.tizoze2.4. Recoltat de : H"g"{l"ir"nji,ltipri.n
2'5' Loc de prerevare: Retea Vrr"r-60rrrui-carea Moroieni nr.272.G. Data recep{iei: t q.ds.i6z;o?,i 

o,oo

i I fffil!:nn!;,ff:fJleffi,lle#;iS"ipient pp ei0,5L recipient sticrd)
2'9 Metoda de orerevar", sn ir.r-iao3991; 1:2022;sR EN rso s667 _ 3:2018;

Eqi[,;] ff i,:?#:lll,,:S *'Tio rgass,iooisiil.r'rso sooi-r+ ,z6iii ''

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 642t14.10.2021
_ decontrol

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizd/documente

de referintd

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormali2 Gust

(rFN)
Nici o

modificare
anormal5

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormaliJ Culoare

m-1
Nici o-

modificare
anormald

SR ENJSO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali4 turOiOitate_- UI\ I

0,40 SR ENISO
J027:2016

<5 O.5UNT--
5 pH ta.o"c ilr.pH

8,07 SR ENM
10523:2012

>6,5;s9,s
o conouctilltaie-

Ho/uIIl
315 SR EN-----

!7888:1997
2500

7
Clor reziduai
liber mg/l

SR EN ISO-
7393-2:2018

2 u,50 1 O,OSrngil
0,348 I Amonru mg/l o, to - o.s 0.01mgI-

< LOQ SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05m9/lo NitriIi mg/l
s LOe

SR EN-
26777:2002t

C91:2006

0,50 0.Osmgfl-

10 Nitra[i mg/l
1,77 SR EN

7890-3;2000
50 4.7mgtt

11 Cloruri mgt
4,25 SR ISO

9297:2001
250 1Smg/l

12 Duritate toiali gr.germ.
8,92 SR ISO

Q059:2008 >6
0.05

milimol/t13 Aluminiu-- trg/t
40 SR ISO

10566:2001
200 201t9il

0.6- pA
14 lndice de-

permanganat
tg\)zt

0,64 SR EN ISO
8467:2001

5,0

1 l2 R.A. nr.1680/18.09. 2023
cod: FHPH-10-187-LO editia 1 /revizi a 3t28.06.2023



HIDRO PRAHOVA
8.*t-5*ts-&_t*Q rl-_Lq. ql_Ql!*4-1-_Q_E 

-1_t A.

LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str, r Nr.16, Te :02

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

oblinute

Metoda de
analizd/docu mente

de referin!6

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

15 Fier pg/l
30

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 20 ugll

16 Sulfa[i mg/l STAS
3069:'1987

250 201tgll

17 Mangan pg/l SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l

18 Nr.colonii la
220C

UFC/ml Nici o
modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

19 Nr.colonii la
370C

UFC/ml Nici o
modificare
anormala

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormale

20 Bacterii
coliforme

UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

0
SR EN ISO

7899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

N,I
100m1 0

SR EN ISO
14189:2017 0

4. Menliuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe respunderea acestuia, conform
Procesuluiverbal de prelevare nr 178 din 14.09.2023

4.2. Proba a fost recoltat5 in aceleasi condilii gi in acelagi timp 9i de reprezentantii
prin ...........-.........., conform notei nr. incheiatd si semnati de

p5(ile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incerciriise refere exclusiv la proba receptionate.
5.2. Raportul de lncercare se reproduce integral numai cu'aprobarea scrise a Laboratorului

Calitatea Apei Oppler.
5.3. inregistrarea ,,<LOQ'reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai mici decit

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.4.Valorile din (.........) sunt orientative 9i reprezinti rdspunsul metodei respectiv al

echipamentului.
5.5. Laboratorul nu emite opiniigi interpretdri.

Elaborat, Verificat, Aprobat, A
Responsab"'n'"=1,,, 

h' 
#ff:il:'#Ji;+1ii" fii,rt ", r,.,lsl"ttiJil?!,, q-Laborant Mihaela J

SfArgit document

6il
lffiml

2 l2 R.A. nr.1680 118.09.2023 cod: F H PH- 1 0- 1 87- LO editia 1 /revizi a 3128.06.2023
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tng*pfffisY*

Nr. 16, Tel/F ax : 0244/315601,

1.

2.

RAPORT DE ANALIZA NPA POTABILA

Beneficiar: sinaia Nr'1698 din 21'09'2023

Date privind identificarea probei

? 1 Iip.rt si codut probei: apa potabite ;cod: Up-CALCOD2.2. Data recoltdrii: 1g.Og.2:On, ora g,tS
2.3. Buletin de prelevare: 1 g0/1 g.0 e.ZOZ}
:2.+. l-<ecoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
?.!. !o" de pretevare: lesire StatL CLr", Codrutui
? 9 ?"t?.1:ep!iei: 11.os.2oz3, oiaio,oo
z' t ' vanutatea de prob3 rgg"EiqlatS:^1.,5^ 

-L(1L 
recipient pp gi 0,51 recipient sticrS)2. 8. perioada de anatizd: t e. od.zoit_ 21 .09.2023

2.9 Metoda de nrgleyare: sR er'r lso_soo7 - 1:2022;SR EN rso 5667 _ 3:2018;sR EN tso 5667_5:2017; SR EN iSO rgasa,iooT;dR EN tso 5667_14:2017Date privind rezultatele obfinute: 'v 'vv''vw' 'er\ Err

LABORATOR APA POTABILA OPPLER

La borator in reg istrat ra Min isterur sanatatii 
!;;l[Tr, 

nr. 642t 1 4.10.2021

Nr,
crt. Indicatori analiza!i

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizS/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

lloa)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nici o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2001

Nici o
modificare
anormalS

Nici o
modificare
anormalS

2 Gust
(rFN)

Nici o
modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

3 Culoare

m-1
Nici o

modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare

4 | Turbiditate UNT
0,50 SR EN ISO

7027:2016
<6 O.5UNT

5 pH ta z..C - unit.pH
8,02 SR EN ISO

10523:2012
)6,5;(9,5

6 Conductivitate pS/cm
210 SR EN

_27888:1997
2500

7
Clor rezidual
liber mg/l

0,49 UK tsN ISO
7393-2:2018

> 0,50 0,05m9/l
0,10 - 0,5

0,50

- 0"50

0.01mg/l8 Amoniu mg/l
S LOQ SR EN

'7150-1:2001 0.05mg/t
I Nitri{i mg/l

s LOe
SR EN

26777:2002t
C91:2006

0.05m9/l

10 NitraIi mgll
1,32 SR EN

7890-3:2000
50

250

4.7mgll
11 Cloruri mg/l

2,97 SR ISO
9297:2001

1Smg/l
12 Duritate totalS gr.germ.

6,98 SR ISO
6059:2008 >6

0.05
milimol/l13 Aluminiu ugll SR ISO

10566:2001
200 20 pglt

14 lndice de
permanqanat

mgO2ll
0,40 5t-{ EN tSO

8467:2001
5,0 0.6 pg/l

1 l2 R.A. nr.1698/2.t.09.2023
cod : FH PH- 1 0- 1 87- LO editia 1 I r evizia 3t 28.06.2023



tltP-ffif-ffigYs

LABOMTOR APA POTABILA OPPLER
Stf. Opplef Nr.16 . Tcl/Fav , n)An ta.tcc^.

Nr.
crt. lndicatori analiza!i

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obfinute

!r,E fet/f ax : 0244/3tS6Ot

Metoda de
analizd/documente

de referinfd

Valori maxim
admise in
Ordonanta

712023

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

15 Fier ug/l
5

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201.tgll

16 Sulfa{i mg/l
6 STAS

3069:1 987
250 201tgll

17 Mangan ug/l
1

SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l
18 Nr.coloniila-

220C
UFC/ml Ntci o

modificare
anormale

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS19 Nr.coloniila

370C
UFC/mt Nici o

modificare
anormald

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali20 Bacterii

coliforme
UFC/
100m1 0

T'K EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

UI-{ EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

o
22 Enterococi UFC/

100m1 0 SR EN ISO
7899-2:200223 Clostridium

perfringens
nr./

100m1
SR EN ISO
14189:2017 0

4. Mentiuninliuni speciale
4'1' Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevatordincadrur Hidro prahova sA. - Hgoe'a_11;p^t, c'n1?r^ pe respunderea acestuia, conformprocesurui verbar de prerevare nr 1g0 din 1g.0g.20234'2' Proba a fost recottata in aceleagi .".oitii9iin'-r."rr9i timp gi de reprezentanlii

iltiil ifliJliijil. "-""""", 
conroim notei ni. ....1.......-... incheiatd ei sehnatd de

5. Note
5.1. Rezurtatere incerciriise referd excrusiv ra proba receplionate.5'2' Raportul de incercare se reoroduce integfii-n;ai cu aprobarea scrisd a LaboratoruluiCalitatea Apei Oppler.
5'3' inregistrarea ,.:lcio'reprezin-ti faptul ca valoarea determinatd este mai mici dec6tlimita de cuantificare declaratd a metodei.t' yfl",Jh"l[,$. """) sunt orientaive- ,si reprezintd rdspunsur metodei respectiv ar
5.5. Laboratorul nu emite opinii 9i interpretdri.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Simona Sovaiala

tL z,) '-v--\

Verificat,
Responsabil analiza t1t, i -Chim. Manuela Tanase rztffiI^q

Aprobat,
Sef Laborator

Biol. Savu Alexandra

SfArgit document

2 f 2 R.A. nr,1698t21.09.2023
cod: FHPH-10-187-LO e ditia 1 I r evizia 3 t 28.06.2023
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fim Hr*sp.rs{,,rp.y$

RApoRT DE ANALzA epA poraerA
Beneficiar: sinaia Nr'1701 din21'09'2023

Date privind identificarea probei

? 1 Iip.rt 9i codut.probg! apa potabite;cod: ZAA_CALCOD_12.2. Data recoltdrii: fi.Og.2AZg, orr, g,OO
2.3. Buletin de prelevare: 1 g0/1 g.0 g.ZOZ}
z.+. xecoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2'5' Loc de prerevare: Retea carea iodrurui-Hoter Marea Neagra2.6. Data recepliei: 1g.Og.ZO23, ora,iO,OO
2' t ' cantitatea de pro_bd recep{ionatd,^1,q!(!_recipient pp gi 0,5L recipient sticri)2. 8. perioada de anatizd: t A. Osi.ZOi-S- 21 .0g.2023
2.9 Metoda de prglevare: sR erv- rso-soo 7 - 1:2022;SR EN rSO 5667 _ 3:2018;sR EN tso 5667_s:2017; sR EN iso rgasa,io,T;dR iN tso 5667_14:2017Date privind rezultatele oblinute:

LABOMTOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, T :0244/31560L

1.

2.

Laborator inregistrat ra Ministerut sanatatii Bucures ti nr.642114.10.2021

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

masura

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizS/documente

de referin!d

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

1 Miros
(roN)

Nlci o
modificare

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald2 Gust

(rFN)
Ntct o

modificare
SR EN

1622:2007
Nici o

modificare
anormald3 Culoare

m-1
Ntct o

modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali4 Turbiditate UNT

0,59 SR EN ISO
7027:2016

<A O.5UNT
5 pH la 20 oC unit.pH

8,05 SR EN ISO
10523:2012

26,5;S9,5
o Conductivitat,e pS/cm

212 SR EN
27888:1997

2500

7
Clor rezidual
liber mg/l

SR EN 156=-
7393-2:2018

> 0,50 0,05mq/t
0,35 0,10 - 0,5 0.01mg/lB Amoniu mg/l

S LOQ SR EN
7150-1:2001

0,50 0.05mg/l
9 Nitri{i mg/l

< LOQ
SREN-

26777:2002t
C91:2006

0,50 0.05m9/l

10 Nitra{i mg/r
1,77 SR EN

1890-3:2000
50 4.7mgll

11 Cloruri mg/l
2,97 SR ISO

9297:2001
250 1Smg/l

12 Duritate totald gr.germ.
7,05 SR ISO

6059:2008 >q
0.05

milimol/t13 Aluminiu pg/l SR ISO
10566:2001

200 201tgll
14 tnorce de

permanqanat
mgO2ll

0,47 SR EN ISO
8467:2001

5,0 0.6 pg/l

1 l2 R.A. nr.17O1t21.Og.ZO23
cod: FHPH- 1 0- 1 87-LO editia .l /revizi a 3t28.06.2023



I.G)I"ury'li

HIpSflrffisY*

LABoMToR npA porngILA oPPLER

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

masura

Valori de
concentrafie

obfinute

Str. r Nr.L6, Tr 15601

Metoda de
analizd/documente

de referin{d

Valori maxim
admise in
Ordonanta

7t2023

Limita d6-
cuantificare

(Loa)
(UM)

15 Fier pg/l

10
SR ISO

6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll

dW
16 Sulfa{i mg/l STAS

3069:1 987
250

17 Mangan trg/l SR ISO
6333:1 997

50 10 pg/l
18 Nr.colonii la

220C
UFC/mI Ntct o

modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
Anorm2li19 Nr.coloniiE

370C
UFC/MI Nici o

modificare
anormali

SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS20 Bacterii

coliforme
UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Egcherichia coli UFC/
100m1 0

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1 0 SR EN ISO-

1899-2:2002
0

23 Clostridium
perfringens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017 0

4. Menliuni speciate
4'1' Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator dincadrul Hidro Prahova sA' - {9s9t-9rrffi*l3l^ pe rispunderea acestuia, conformprocesuruiverbar de prerevare nr 1g0 din 1g.0g.20234'2' Proba a fost recoltati in aceleagi .onoiliisiii""""r.gi timp gi de reprezentanlii

plrtii.ji[{J]i..i". "-"""""' conform not"i ni. ."': - .........., incheiatd 9i semnati de
5. Note

5.1' Rezurtatere incerciriise referd excrusiv ta proba receplionate.

]i E:f,:U X?:?8J;ffi 
se reprodu." int"g[i-,iumai .r'"proorra scrisi a Laboratorurui

5'3' inregistrarea ,.-'-fcio'reprezintd faptul ca valoarea determinati este mai micd dec6tlimita de cuantificare declaratd a metoOei.s'a vffiSir,f,. I sunt-orientaiiv"-,ri ,"pr"zintd rdspunsut metodei respectiv at
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Simopa Sovaialaq\" -'-1

Verificat,
Responsabil analiza ), l_ *-

Chim. Manuela Tanase. ltffiiir/

SfArgit document

Aprobat,
Sef Laborator

Biol. Savu Alexandra

2 I 2 R.A. nr.1t01t2j.Oe.ZOiaS
cod: FHPH-10-187-LO editia 1/revizi a 3t28.06.2023
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