LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare

de control

1.

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr. 1746 din 08.11.2024
Beneficiar: Sinaia

2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila,cod:UP-OPPLER

2.2. Data recoltarii: 05.11.2024, ora: 08:00

2.3. Buletin de prelevare: nr.213 / 05.11.2024

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: lesire Statie Oppler

2.6. Data receptiei: 05.11.2024, ora: 08:05

2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1,5 L (1 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
2.8. Perioada de analiza: 05.11.2024-08.11.2024

2.9 Metoda de prelevare: SR EN 1SO 5667 — 1:2023; SR EN 1SO 5667 - 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN I1SO 5667-14:2017; SR EN SO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obtinute:

N _ ) o Unitatea de Valori de I\_ﬂetoda de Valorl_maxim
crt. Indicatori analizati masura concgntratie anallzéfdocgment admise in
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m-! Fara SR EN SO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 050 SR EN ISO <4
! 7027:2016
5 pH la20°C unit.pH 800 SR ENISO z26,5;=<95
' 10523:2012
6 Conductivitate HS/cm 360 SR EN 2500
27888 :1997
0,51 = 0,50
7 | Clor rezidual liber mg/l SR EN ISO
] 7393-2:2018 04004
8 Amoniu mg/| SR EN 0,50
<LoQ 7150-1:2001
9 Nitriti mg/| SR EN 0,50
<LOQ 26777 2002/
C91:2006
10 Nitrati mg/| 132 SR EN 50
! _7890-3:2000
11 Cloruri mg/| 3 55 SR ISO 250
. 9297:2001
12 Duritate totala gr.germ. 11.75 SR ISO
! 6059:2008 25
13 Aluminiu Mg/l 40 SR ISO 200
. : 10566:2001
14 Indice de mgO2/| 056 SR EN ISO 50
' permanganat ' 8467:2001
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

NF. i . ) Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
Gt Indicatori analizati masura concentratie | analizé/document admise in
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
15 Fier Kg/l SR ISO 200
20 6332:1996/
: C91:2006
16 - Sulfati mg/I STAS 250
- 50 3069:1987
17 | © * Mangan K/l 10 SR ISO 50
6333:1997
18 | Nr.colonii la 22°C UFC/ml SR EN ISO Fara modificari
6222:2004 anormale
19 | Nr.colonii la 37°C UFC/ml 7 SR EN ISO Fara modificari
6222:2004 anormale
20 | Bacterii coliforme UFC/ SRENISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR ENISO
9308-
1/A1:2017
21 Escherichia coli UFC/ SR EN ISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR EN ISO
9308-
1/A1:2017
22 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100ml 7899-2:2002
23 Clostridium nr./ SRENISO
perfringens 100mI 0 14189:2017 0

LOQ-limita de cuantificare:
LOQ amoniu- 0,053 mg/I;
LOQ azotiti- 0,015 mgl/l.

4. Mentiuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. —Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 213 din 05.11.2024.
5. Note
9.1, Rezultatele incercérii se refera exclusiv la proba receptionata.
5.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
5.3. Inregistrarea ,<LOQ” reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai micad decat
limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretéri.

Elaborat,
Responsabil analiza \]kJ
Laborant Denisa Mierlita
1\‘\

V

Verificat,
Responsabil analiza

. Aprobat, —
r'j ~ P
Chim. Manuela Tanase /JF A

Coordonator Laborator ' |
Biol. Alexandra Savu '

Sfarsit document

2|2 RA. nr. 1746 din 08.11.2024 cod: FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 3/28.06.2023



LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare
de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr. 1747 din 08.11.2024
1. Beneficiar: Sinaia

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila,cod:ZAA-OPPLER
2.2. Data recoltérii: 05.11.2024, ora; 12:30
2.3. Buletin de prelevare: nr.213 / 05.11.2024
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Oppler-Restaurant Casa Noastra
2.6. Data receptiei: 05.11.2024, ora: 13:10
2.7. Cantitatea de probé receptionata: 1,5 L (1 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
2.8. Perioada de analizi: 05.11.2024-08.11.2024
2.9 Metoda de prelevare: SR EN SO 5667 — 1:2023; SR EN 1SO 5667 — 3:2018;

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017: SR EN 1SO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obtinute:

N ) o Unitatea de Valori de_ Metoda de Valorimaztim
ot Indicatori analizati masura concentratie anallzéldocyment admise in
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m-" Fara SR EN ISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 030 SR EN ISO <4
! 7027:2016
5 pH l2a20°C | unit.pH 7 88 SR EN ISO 26,5:<9,5
_ ' 10523:2012
6 Conductivitate uS/cm 343 SR EN 2500
27888 :1997
= 0,50
7 | Clor rezidual liber mg/l SR ENISO ;
0,40 7393-2:2018 0.10-0.5
8 Amoniu mg/I SR EN 0,50
<LoQ 7150-1:2001
9 Nitriti mg/I SR EN 0,50
<LOQ 26777: 2002/
C91:2006
10 Nitrafi mg/l 291 SR EN 50
! 7890-3:2000
11 Cloruri mg/| 303 SR ISO 250
’ 9297:2001
12 Duritate total& gr.germ. 10.99 SR ISO
' 6059:2008 | 25
13 Aluminiu pg/l o5 SR ISO 200
10566:2001
14 Indice de mgQ2/| 0.48 SR EN ISO 5,0
permanganat ' 8467:2001
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

Nr. ) Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
Gt Indicatori analizati masura concentratie analizéd/document admise in
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
15 Fier pg/l SR ISO 200
20 6332:1996/
C91:2006
16 Sulfati mg/| STAS 250
B 3069:1987
17 Mangan g/l SR 1SO 50
) 6333:1997
18 | Nr.colonii la 22°C UFC/ml 40 SRENISO Fara modificari
6222:2004 anormale
19 | Nr.colonii la 37°C UFC/mI 19 SRENISO Fara modificari
6222:2004 anormale
20 | Bacterii coliforme UFC/ SR ENISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR EN ISO
9308-
1/A1:2017
21 Escherichia coli UFC/ SR EN ISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR EN ISO
9308-
1/A1:2017
22 Enterococi UFC/ 0 SR ENISO 0
100ml 7899-2:2002
23 Clostridium nr./ SR EN ISO
perfringens 100ml 0 14189:2017 0

LOQ-limita de cuantificare;
LOQ amoniu- 0,053 mg/l;
LOQ azotiti- 0,015 mgl/l.

4. Mentiuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. ~Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 213 din 05.11.2024.
5. Note
5.1. Rezultatele incercérii se refera exclusiv la proba receptionata.
5.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
5.3. Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinats este mai micd decat
limita de cuantificare declarati a metodei.
5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat, Verificat, koo Aprobat, L
Responsabil analiza | Responsabil analiza H P ordonator Laborator Ji.
Laborant Denisa Mierlita Chim. Manuela Tanase | Biol. Alexandra Savu

! Sfarsit document
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601
{Taborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare
de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 1748 din 08.11.2024
1. Beneficiar: Sinaia
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila,cod: UP-VALDOR
2.2. Data recoltarii: 05.11.2024, ora: 11:30
2.3. Buletin de prelevare: nr.213 / 05.11.2024
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: lesire Statie Valea Dorului
2.6. Data receptiei: 05.11.2024, ora: 13:10
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1,5 L (1 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
2.8. Perioada de analiz&: 05.11.2024-08.11.2024
2.9 Metoda de prelevare: SR EN 1SO 5667 — 1:2023; SR EN 1SO 5667 — 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN I1SO 5667-14:2017; SR EN 1SO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr . ) Unitatea de Valori de_ Metoda de Valori_maxim
: Indicatori analizati masura concentratie - | analizi/document admise in
o obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m-! Fara SR EN ISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 075 SR EN ISO <4
; 7027:2016
5 pH la 20°C unit.pH 7 80 SREN ISO 265:<95
' 10523:2012
6 Conductivitate uS/em 082 SREN 2500
27888 :1997 _
0,50 20,50
7 | Clor rezidual liber mg/l SR EN ISO 0.10-05
7393-2:2018 ' '
8 Amoniu mg/I SR EN 0,50
<LoQ 7150-1:2001
9 Nitriti mg/l SR EN 0,50
<LOQ 26777 2002/
C91:2006
10 Nitrafi mg/| 221 SR EN 50
’ 7890-3:2000
11 Cloruri mg/| 709 SR ISO 250
' 9297:2001
12 Duritate total gr.germ. 10 41 SR I1SO
' 6059:2008 =5
13 Aluminiu g/l 130 SR ISO ' 200
10566:2001
14 Indice de mgO2/I 0.80 SREN SO 5,0
permanganat ' 8467:2001
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

Nr . Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
p rt'. Indicatori analizati masura concentratie analizéidocl_lment admise in
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
15 Fier Mg/l SR ISO 200
22 6332:1996/
C91:2006
16 Sulfati mg/| STAS 250
7 3069:1987
17 Mangan Ha/l 7 SR ISO 50
6333:1997
18 | Nr.colonii la 22°C UFC/mI 13 SR EN ISO Fara modificari
6222:2004 anormale
19 | Nr.colonii la 37°C UFC/ml 19 SR EN ISO Fara modificari
6222:2004 anormale
20 | Bacterii coliforme UFC/ SR ENISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR EN ISO
9308-
1/A1:2017
21 Escherichia coli UFC/ SR EN ISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR EN ISO
9308-
1/A1:2017
22 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100ml 7899-2:2002
23 Clostridium nr./ SR EN ISO
perfringens 100ml 0 14189:2017 0

LOQ-limita de cuantificare:
LOQ amoniu- 0,053 mg/;
LOQ azotiti- 0,015 mg/l.

4. Mentiuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. —-Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 213 din 05.11.2024.
5. Note
5.1. Rezultatele Tncercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral humai cu aprobarea scris3 a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
5.3. anegistrarea »<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinati este mai mica decéat
limita de cuantificare declarati a metodei.
5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

]

Elaborat, Verificat, T Aprobat, A,
Responsabil analiza 1\ | Responsabil analiza J/'-’- _, Coordonator Laborator

Laborant Denisa Mierlita Chim. Manuela Tanase! ™/ Biol. Alexandra Savu -

"

Sféarsit document

2|2 RA.nr. 1748 din 08.11.2024 . cod: FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 3/28.06.2023



LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru monitorizare
de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
‘ Nr. 1749 din 08.11.2024

1. Beneficiar: Sinaia

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila,cod:ZAA-VALDOR
2.2. Data recoltarii: 05.11.2024, ora: 12:00
2.3. Buletin de prelevare: nr.213 / 05.11.2024
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Valea Dorului-Calea Moroieni nr.27
2.6. Data receptiei: 05.11.2024, ora: 13:10
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1,5 L (1 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
2.8. Perioada de analiza: 05.11.2024-08.11.2024
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN 1SO 5667 — 3:2018;

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017: SR EN SO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr Unitatea de Valori de Metoda de Valori _mai(lm
- rt'. Indicatori analizati masura concentratie analizd/document admise in
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m! Fara SR ENISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 0.40 SR ENISO <4
’ 7027:2016
5 pH la20°C unit.pH 790 SR EN ISO 265;<95
: 10523:2012
6 Conductivitate HS/cm 579 SR EN 2500
27888 :1997
20,50
7 | Clor rezidual liber mgl/l SR ENISO N
0,15 7393-2:2018 0:10-0:3
8 Amoniu mg/I SR EN 0,50
| <LOQ | 7150-1:2001
9 Nitriti mg/I SR EN 0,50
<LOQ 26777: 2002/
C91:2006
10 Nitrati mg/I 221 SR EN 50
' 7890-3:2000
11 Cloruri mg/l 567 SR ISO 250
' 9297:2001
12 Duritate totald gr.germ. 9.89 SRISO
! 6059:2008 25
13 Aluminiu ug/l 80 " SR ISO 200
10566:2001
14 Indice de mgQO2/| 056 SR EN ISO 5,0
permanganat ! 8467.2001

112 RA.nr. 1749 din 08.11.2024 B ' cod: FHPH-10-187-LO editia 1/revizia 3/28.06.2023




LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, TeI/_Fax :0244/315601

NF. ) Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
ok Indicatori analizati masura conce_mtratle analizéd/document admise in
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
15 Fier Mg/l ' SR ISO 200
29 6332:1996/
_ C91:2006
16 © Sulfati mg/l STAS 250
: | ) 3069:1987
17 ~ Mangan pg/l SR ISO 50
) 6333:1997
18 | Nr.colonii la 22°C UFC/ml 25 SR EN ISO Fara modificari
6222:2004 anormale
19 | Nr.colonii la 37°C UFC/ml 20 SR ENISO Fara modificari
6222:2004 anormale
20 | Bacterii coliforme UFC/ SR EN ISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR EN ISO
9308-
1/A1:2017
21 Escherichia coli UFC/ SR ENISO
100ml 9308-1/2015/ 0
0 SR EN ISO
9308-
1/A1:2017
22 Enterococi UFC/ 0 SRENISO 0
100ml 7899-2:2002
23 Clostridium nr./ SR EN ISO
perfringens 100ml 0 14189:2017 0

LOQ-limita de cuantificare;
LOQ amoniu- 0,053 mg/l;
LOQ azotiti- 0,015 mg/l.

4. Mentiuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. ~Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 213 din 05.11.2024.
5. Note
5.1. Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionats.
5.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
5.3. Inregistrarea ,<LOQ" reprezint3 faptul ca valoarea determinatd este mai micd decat
limita de cuantificare declaratad a metodei.
5.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat, Verificat, 1 Aprobat, N
Responsabil analiza VE\“’ Responsabil analiza ' 7. Coordonator Laborator \JL
Laborant Denisa Mierlita Chim. Manuela Tanase e, Biol. Alexandra Savu

J
{ Sfarsit document
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