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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER

Str.Oppler Nr.16

Licenta ANRSC clasa 2 nr., 5915/2022

~ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

1.

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr. 991 din 26.05.2025

Beneficiar: Campina- Telega

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabia ,cod : ZAA-TELEGA
2.2. Data recoltarii: 20.05.2025 ; ora:15:20

2.3. Buletin de prelevare:nr. 87 /15.05.2025

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Retea Telega -Soseaua Noua — District Petrom
2.6, Data receptiei: 20.05.2025 , ora: 16:00

2.7. Cantitatea de probd receptionata: 1,5 L(1L reci

2.8. Perioada de analiza: 20.05.2025-23.05.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 ~ 1:2023; SR EN ISO 5667 - 3:2018;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN SO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

pient PP si 0,5L recipient sticld)

Unitatea ; Metoda de Valori maxim
?r: t:g;‘:]az;"t? i conce:t?'lacgé %‘E il anarlzé:dacumeme de admise in
masura eferintd Ordonanta 7/2023
1 Nr.colonii la UFC/ 3 SR ENISO Fara modificari
22°C mi 5222:2004 anormale
2 Nr.colonii la Urc/ 16 SR EN ISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
3 Bacterii Urc/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 ml SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN ISO 9308-
4 Escherichia 100 mi 0 172015/ 0
coli SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
5 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100 ml 7889-2:2002
6 Clostridium | Nr./100 0 SR ENISO
perfringens ml 14189:2017 0
1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe rdspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 87 din 20.05.2025
2. Note
2.1. Rezultatele ncercérii se refers exclusiv la proba receptionat.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul hu emite opinii si interpretéri.
Elaborat, Aprobat, /

Responsabil analiza

Labaorant Simona Stefanescu

R.A.991/26.05.2025

Coardonator Laborator

Biol.Alexandra Savu

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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HIDROF PRAHOVA

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Soseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

CERTIVIE D

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 344 din 21.05.2025

1. Beneficiar: Hidro Prahova — Campina

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, ZAA-SON
2.2. Data recoltarii: 20.05.2025
2.3. Buletin de prelevare: nr. 87/20.05.2025
2.4, Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Telega — Soseaua Noua
2.6. Data receptiei: 20.05.2025
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1L (recipient PP)
2.8. Perioada de analiza: 20.05.2025-21.05.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023; SR EN ISO 5667 — 3:2018;

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN I1SO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

Unitat Valori de - Valori i
Nr. Indicatori analizati n:':lz = concenltra;ie Metosde dg anafllz'alguc) cumante :dr:ir:ea;(rllm
e masura obtinute SIRIREINR Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN 1622:2007 Fara modificari
modificari anormale
anormale
2 Gust TEN Fara SR EN 1622:2007 Fara modificari
modificari anormale
anormale
3 Culoare m-! Fara SR EN I1SQ 7887:2012 Fara maodificari
modificari anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 032 SR EN ISO 7027-1:2016 <4
5 pH la 20°C unit.pH 8.01 SR IS0 10523:2012 6,5-9,5
6 Conductivitate pS/em 498 SR EN 2500
27888 :1997
0.15 20,50 iesire statie
7 Clorljrsg:dual mg/l SR EN ISO 7393-2:2018 0,10 0.5 retea
8 Amoniu mg/l 0 SR EN 0,50
7150-1:2001
9 Nitriti mg/l SR EN 0,50
0 26777: 2002/
C91:2006
10 Nitrati mg/l 19 SR ISO 50
) 7890-3:2000
11 Cloruri mg/l 779 SR 1S0 9297:2001 250
12 Duritate totald | gr.germ SR ISO 6059:2008
11.88 >5
13 Aluminiu po/l 194 SR 18010566:2001 200

112 R.A. 344/21.056.2025

cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023




HIDRO PRAHOVA

| EEETR | LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
saleicin Soseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919
Unitatea Valori de - Valori maxim

Nr. . : s oo ; Metoda de analiza/documente L=
Indicatori analizati de concentratie e admise

ert. masura obtinute deraforing Ordonanta ‘;.;(123

14 Indice de mgQO2/l 032 SR EN ISO 8467:2001 5,0

permanganat '
15 Fier ug/l 26 SR IS0 6332:1996/ 200
C91:2006
16 Sulfati mg/l 30 STAS 3069:1987 250
1Z, Mangan pa/l 8 SR IS0 6333:1997 50

LOQ-limita de cuantificare:
LOQ amoniu-
LOQ azotiti-

4. Mentiuni speciale
4.1 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator/laborannt
din cadrul Hidro Prahova S.A.— pe raspunderea acestora, conform Buletinului de prelevare
nr. 87 din 20.05.2025.
5. Note
5.1 Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionats
5.2 Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului Apa
Potabila Campina.
5.3 Tnregistrarea ,<LOQ” reprezinta faptul ca valoarea determinat3 este mai mica decat limita
de cuantificare declaratad a metodei.
5.4 Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

VerificaUAprgbat ,
Sef Laboira/tor
Ing. Chim. Serba‘ig,,ng,‘t;riela
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