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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregisirat Ta Minisferul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.1415 din 21.07.2025

1. Beneficiar: Valeni
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-POS-0
2.2, Data recoltarii: 17.07.2025; ora; 11:00
2.3. Buletin de prelevare:nr. 129/ 17.07.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: lesire Rezervor Posesti
2.8. Data receptiei: 17.07.2025 , ora: 16:15
2.7. Cantitatea de probé receptionata: 1,5 L(1L recipient PP si 0,5L recipient sticl)
2.8. Perioada de analiz&: 17.07.2025 — 20.07.2025 -
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN ISO 5667 — 3:2018;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN I1SO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:
NF. indicatorl Unitatea Vatori d Metoda de Valorl‘maxim
crt. an;‘i?ztati mac::na concentraﬂeiz o?:;!nute ana[lzérlggi;ﬁ?;nw de or dggx;";anu
1 Turbiditate UNT 077 SR EN ISO <4
; 7027-1:2016
) 0,28 SRENISO 20,50
Clorﬁr::lduai mg/l 7393-2:2018 0,10-05
3 Nr.colonii la UFC/ 51 SR EN ISO Fara modificari
22°C mi 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFC/ 0 SR ENISO Fara modificari
. 37°c mi 6222:2004 anormale
SR EN [SO 9308-
5 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 mi SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
SR EN ISO 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 1/2015/ 0
coli 100 ml SR EN SO 9308-
1/A1:2017
7 Enterococi UFC/ 0 SR ENISO 0
100 ml 7899-2:2002
8 Clostridium | Nr./100 0 SR EN ISO
perfringens mi 14189:2017 0
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1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe rdspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 129 din 17.07.2025
2. Note
2.1. Rezultatele incercérii se referd exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
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