LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

PCERTIFICD

LIRCAA i

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat Ta Ministerul Sanatafii Bucuresti nr, 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 1655 din 08.09.2025

1. Beneficiar; Breaza
2. Date privind identificarea probei
2.1, Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-BOB-0
2.2, Data recoltarii; 03.09.2025 ; ora: 14:00
2.3, Buletin de prelevare:nr. 159/ 03.09.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare:lesire rezervor Bobolia
2.6. Data receptiei: 03.09.2025 , ora: 17;30
2.7. Cantitatea de proba receptionata:1,5L (1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticld)
2.8. Perioada de analiz&:03.09.2025 — 06 .09.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5687 — 1:2023; SR EN ISO 5667 — 3:2018;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN SO 19458:2007;SR EN IS0 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:
NI, Indicatori Unitatea Valori da Metoda de Valori maxim
crt. ana‘?iztaog:l madseura concentratie obtinute ana[izﬁ:g&ilunr?ﬁe nke: oo Ordoagg:ffae;?zms
1 Turbiditate UNT 033 SR EN SO =4
! 7027-1;20186
2 0,25 SR ENISO 20,50
Clorﬁrsz;dua{ mg!/| 7393-2:2018 0,10-05
e
3 Nr.colonii la UFC/ ’ SR ENISO Fara modificari
i 22°C ml 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFc/ 18 SR EN ISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
3] Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 mi SR EN ISO 9308-
1/A1,2017
SR EN ISO 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 112015/ 0
coli 100 ml SR EN IS0 9308-
| 1/A1:2017
7 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100 mi 7899-2:2002
8 Clostridium Nr./100 0 SR ENISO
perfringens ml 14189:2017 0

Y R.A nr 1655/ 08.09.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023



LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 591572022

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 159 din 03.09.2025
2. Note
2.1. Rezultatele Tncercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elabarat/Verificat Aprobat,
Responsabil analiza / } Coordonator Laborator /
Laborant Mihaela Jefiu .4}" /), Biol.Alexandra Savu F o
IJ "”/{- :
/ [ “y

Y2 R.A. nr. 1655/ 08.09.2025 cod:FHPH-10-187-L0O editia l/revizia3/28.06.2023
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat Ta Minisferul Sanatafii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control
RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 1656 din 08.09.2025

-

Beneficiar: Breaza

2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-POCV-0

2.2. Data recoltarii: 03.09.2025 ; ora: 14;20

2.3. Buletin de prelevare:nr. 159/ 03.09.2025

2.4, Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.3. Loc de prelevare:lesire rezervor Ragman

2.6. Data receptiei: 03.09.2025 , ora: 17:30

2.7. Cantitatea de proba receptionata:1,5L (1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)

2.8. Perioada de analiz4:03.09.2025 - 06 .09.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN IS0 5667 ~ 3:2018;
SR 1SO 5667-5:2017; SR EN 1SO 19458:2007:SR EN IS0 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:
crt. analizati madsira concentratie obfinute referina Ordonanta 7/2023
1 Turbiditate UNT 0 51 SR ENISO <4
' 7027-1:2016
2 0,38 SR ENISO 20,50
Clor“rgsidual mg/| 7383-2:2018 0,10-05
3 Nr.colonii la UFC/ 13 SR EN ISO Fara modificari
22°C ml 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFC/ 15 SR ENISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
SR EN ISO 9308-
5 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 ml SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
SR EN ISO 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 112015/ 0
coli 100 ml SR EN IS0 9308-
1/A1:2017
7 Enterococi UFC/ 0 SR ENISQ 0
| 100 mi 7899-2:2002
8 Clostridium Nr./100 0 SR EN SO
perfringens ml 14189:2017 0

R RAnr 1654/ 08.09.2025

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023




LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

W v

CHERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 159 din 03.09.2025
2. Note
2.1. Rezultatele incercarii se referd exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Tncercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretéri.

Elaborat/Verificat Aprobat, /
Responsabil analiza 5 g Coordonator Laborator 5 i
Laborant Mihaela Jeliu AL & 3 Biol.Alexandra Savu A

;} £ 7 i ,;,) Ly

Y2 R.AL nr.1654/ 08.09.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat Ta Ministerul Sanatatii Bucurestinr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control
RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 1769 din 22.09.2025

1. Beneficiar: Breaza
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-POCV-0
2.2. Data recoltarii: 18.09.2025 : ora: 10:15
2.3. Buletin de prelevare:nr. 169/ 18.09.2025
2.4, Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare:lesire rezervor Poiana Campina
2.6. Data receptiei: 18.00.2025 , ora: 14:30
2.7. Cantitatea de proba receptlonata 1,5L (1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
2.8. Periocada de analiza:18.09.2025 — 21.09.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN SO 5667 — 3:2018;
SR 180 5667-5:2017; SR EN SO 19458:2007:SR EN IS0 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

NF. indicatori Unitatea Valorl de  Metoda de Valori maxim
crt. analizati maﬁi " concentratie obtinute anahzé:gg‘:.?nr&e nte de B d:g;"r:f:;',“zms
1 Turbiditate UNT 063 SR ENISO <4
: 7027-1:2016
2 0,34 SR ENISO 20,50
C!or”rs:gdual ma/ 7393-2:2018 0,10-05
3 Nr.colonii la UFC/ 44 SR EN[SO Fara modificari
22°C ml 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFC/ 12 SR EN ISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
5 Bacterii UFC/ 0 172015/ 0
coliforme 100 ml SR EN SO 9308-
1/A1:2017
SR EN ISC 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 1/2015/ 0
coli 100 ml SR EN IS0 9308-
1/A1:2017
s Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO ¢]
100 mi 7899-2:2002
8 Clostridium Nr./100 SR ENISO
_ | perfringens mi j 14189:2017 0

Y2 R.A. nr . 1769/ 22.09.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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CERTIFIED

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

1. Mentiuni speciale
1.1, Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe rdspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 169 din 18.09.2025
2. Note
2.1. Rezultatele Tncercarii se referd exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scriséd a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretéri.

Elaborat/Verificat Aprabat,
Responsabil analiza Coordonator Laborator
Laborant Simona Sovaiala Biol. Alexandra Savu

k)‘Q'h

V2 RAAL nr 1769/ 22.09.2025 cod:FHPII-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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Licenfa ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat Ta Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control
RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 1771 din 22.09.2025

1. Beneficiar: Breaza
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-POCV
2.2. Data recoltarii: 18.09.2025 : ora: 10:30
2.3. Buletin de prelevare:nr. 169 / 18.09.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Breaza -Magazin Shoping OANA
2.6. Data receptiei: 18.09.2025 , ora; 14:30
2.7. Cantitatea de proba receptionati:1,5L (1,0 L recipient PP si 0.5 L recipient sticla)
2.8. Perioada de analiza: 18.09.2025 — 21.09.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN SO 5667 — 3:2018:
SR IS0 5667-5:2017; SR EN I1SO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

P ==
Nr. Indicatori Unitatea Valorl de _Metada da Valori maxim
crt, analizati mai?:ra concentratie obfinute ana[rzﬁ:g;i;xnr;l; nfe de Ord:g:::::;?m%

|

b Miros Fara SREN Fara

modificari 1622:2007 modificari
(TON) anormale determinare calitativa anormale
= anexa C
2 Gust Fara SR EN Fara
(TFN) modificari 1622:2007 modificari
! anormale determinare calitativa anormale
. anexa C
3 Culoare Fara SR EN ISO Fara

| i modHficari 7887:2012 modificari

| anormale metoda D anormale

l 4 | Turbiditate UNT 0.43 SR EN ISO <5

: 7027-1:2016
5 pH la20°C | unit.pH 738 SR ENISO 265;<95
; 10623:2012
6 | Conductivitate | pS/cm 350 SR EN 2500
27888 :1997
0,28 SR ENISO 20,50
7 | Clorrezidual mg/l 7393-2:2018 010-05
liber ' '
8 Amoniu mg/l < LOQ SR80 0,50
7150-1:2001
9 Nitriti mg/l SR EN 26777:2002 0,50
<L0Q SR EN 26777:2002/
C91:2006
10 Nitrati mg/i 3.09 SR ISO 50
: 7850-3:2000
11 Cloruri mg/ 673 SR ISO 250
’ 9297:2001
12 | Duritate totalsd | gr.ger 10.50 SR ISO
m. ! 6059:2008 25

':RA 1771/ 22.09.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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{ABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
| LIRCAA ‘
’ CERTIFIED
Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022
Nr. Indicatori Unitatea Valori de . Metaca do Vator maxim
crt. analizafi mad:u - concentratie obtinute anai:zé;’gfc;i;)nnt?nte de or dgg;“nif:;‘gnza
13 Aluminiu pght 80 SR IS0 200
10566:2001
14 Indice de mg/| 0,62 SRENISO 5,0
permanganat 8467:2001
15 Fier ug/l 16 SR ISO 200
6332:1996/
| (C81:2006
16 Sulfati mg| i STAS 250
- 3069:1987
17 Mangan pgll ) SR ISO 50
6333:1997
18 Nr.colonii la UFC/ 48 SR ENISO Fara modificari
22°C mi 6222:2004 anormale
19 Nr.colenii la UFC/ 12 SRENISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
20 Bacterii UFC/ SR EN 1SO 9308- 0
coliforme 100 ml 0 1/2015/
SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
21 Escherichia UFC/ SR EN IS0 9308- 0
coli 100 ml 0 1/2015/
SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
P22 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100 ml 7899-2:2002
23 Clostridium Nr./100 SR ENISO
perfringens 1l ) 14189:2017 0

LOQ=limita de cuantificare
LOQ amoniu=0,053 mg/l
LOQ azotiti=0,015 mg/l

1. Mentiuni speciale

1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,

conform Procesului verbal de prelevare nr. 169 din 18.08.2025

Laboratorului Calitatea Apei Oppler,

2.3.

decat limita de cuantificare declaratd a metodai.

. Rezultatele incercérii se referd exclusiv la proba receptionata.
. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a

Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai mica

2.4, Laboratorul nu emite opinii i interpretari.
i
Elaborat/ Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza / Coordonator Laborator

Laborant Daniela Ghetu » ‘T?A‘.ﬂ 2 \r{,{.

Y2 RAL 1771/ 22.09.2025

Biol.Alexandra Savu

cod:FHPH-10-187-L0 editia l/revizia3/28.06.2023



LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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Licenta ANRSC clasa 2 nr, 5915/2022

Laborator inregistrat Ta Ministerul Sanatafil Bucurest nr. 131/06.03.20Z4 pentru
monitorizare de control

%
2.

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 1772 din 22.09.2025
Beneficiar: Breaza
Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-BOB
2.2. Data recoltarii: 18.09.2025 : ora: 10:00
2.3. Buletin de prelevare:nr. 169 / 18.09.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Bobolia- Biserica
2.6. Data receptiei: 18.09.2025 , ora: 14:30
2.7. Cantitatea de probé receptionata:1,5L (1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
2.8. Perioada de analiza; 18.09.2025 — 21.09.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023: SR EN 1SO 5667 — 3:2018;
SR ISO 5667-5:2017; SR EN 1SO 18458:2007;SR EN IS0 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:
Nr. Indicatori Unitatea Valori de Matoda de Valoti maxim
crt. analizati madsZra concentratie obtinute anaiizérlggt::)nT; R o},d::z:;e.;rzoza
1 Miros Fara SREN Fara
modificari 1622:2007 modificari
(TON) anormale determinare calitativa anormale
L anexa C
2 Gust Fara SREN Fara
(TFN) modificari 1622:2007 modificari
anormale determinare calitativa anormale
anexa C
3 Culoare Fara SR EN ISO Fara
m™ madificari 7887.2012 modificari
anormale metoda D anormale
4 Turbiditate UNT 052 SRENISO <5
! 7027-1:2018
5 pH 1a20°C | unit.pH 6.62 SR ENISO 265,595
e ' 10523:2012
"6 | Conductivitate | uS/em - SREN 2500
| 27888 :1997
0.18 SRENISO 20,50
7 Clor“rbeézidual mg/l 7383-2:2018 0,10-0.5
8 Amoniu mg/l < LOQ SR ISO 0,50
7150-1:2001
9 Nitriti mg/t SR EN 26777:2002 0,50
<LOQ SR EN 26777:2002/
C91:20086
10 Nitrati mg/l SR ISO 50
3,09 7890-3:2000
11 Cloruri mag/l SR ISO 250
37,68 9207:2001
12 | Duritate totald | gr.ger 2304 SR ISO
m. ' 6059:2008 25

IRALLTT2 /7 22.09.2025

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023




LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. §915/2022

1
Nr. Indicatori Unitatea Valori de  Jietodade Valori maxim
crt. analizati madseura concentratie obfinute anailzé:edga c:ﬁ?; tedle Or dgg:jr:!s:‘;.gﬂza
13 Aluminiu Hafl - SR 180 200
10566:2001
14 Indice de mg/| 0,54 SR EN ISO 50
permanganat 8467:2001
15 Fier pg/l 18 SR ISO 200
6332:1996/
C91:2006
| 16 Sulfati mg/l } STAS 250
' 3069:1987
17 Mangan yg/l SR IS0 50
[ j 6333:1997
18 Nr.colonii la UFC/ 5 SR ENISO Fara modificari
22°C mi 6222:2004 anormale
19 Nr.colonii Ia UFC/ 9 SR ENISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
20 Bacterii UFC/ SR EN ISO 9308- 0
coliforme 100 ml 0 1/2015/
SR EN 150 9308-
1/A1:2017
21 Escherichia UFC/ SR EN ISO 9308- 0
coli 100 ml 0 1/2015/
SR EN ISO 9308-
i 1/A1:2017
22 | Enterococi | UFC/ 0 SR ENISO 0
| 100 ml 7899-2:2002
23 | Clostridium | Nr./100 SR EN ISO
perfringens ] ml . 14189:2017 0

LOQ=limita de cuantificare
LOQ amoniu=0,053 mg/l
LOQ azotiti=0,015 mg/l
1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 169 din 18.08.2025
2. Note
2.1. Rezultatele Tncercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Inregistrarea ,<LOQ" reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai micé
decét limita de cuantificare declaratd a metodei.
2.4. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat/ Verificat, Aprobat,

Responsabil analiza Coordonator Laborator
Laborant Daniela Ghetu %,A /4 Biol.Alexandra Savu

Y2 R.AL 17727 22.09.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia l/revizia3/28.06.2023



LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Taborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/00.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr. 1806 din 03.10.2025
1. Beneficiar: Breaza

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-POCV -0
2.2. Data recoltarii; 30.09.2025 ; ora: 10:50
2.3. Buletin de prelevare:nr. 175/ 30.09.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5, Loc de prelevare:lesire rezervor Poiana Campina{(Ragman)
2.6. Data receptiei: 30.09.2025 , ora: 16;00
2.7. Cantitatea de probé receptionata: 1,5L (1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticl&)
2.8. Perioada de analiza:30.09.2025 - 03 .10.2025
2.9 Metoda de prelevare; SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN IS0 5667 — 3:2018;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN SO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr. Indicatori Unitatea Valorl de _Metoda de Valorl maxim
o | anmizn | e | concenraominute | Mosecumentede | admisoln
1 Turbiditate UNT 033 SR EN ISO <4
. : 7027-1:2016
2 0,36 SR EN ISO 20,50
Clor”rg;idual mg/l 7393-2:2018 010-05
3 Nr.colonii la UFC/ 0 SR EN ISO Fara modificari
22°C mi 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFC/ 10 SR EN ISO Fara modificari
37°C mi | 6222:2004 anormale
SR EN {80 9308-
5 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 ml SR EN IS0 9308-
1/A1:2017
SR EN SO 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 1/2015/ 0
coli 100 mi SR EN SO 8308-
L uAt2017
7 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100 mi 7899-2:2002
8 Clostridium Nr./100 SR EN ISO
perfringens mi ) 14189:2017 0

"2 R.A. nr 1806/ 03.10.2025

cod:FHPH-10-187-L0O editia 1/revizia3/28.06.2023






LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
LR |
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. ~ Hogea Laurentiu Ciprian pe rdspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 175 din 30.09.2025
2. Note
2.1. Rezuiltatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Tncercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat/Verificat _ Apraobat,
Responsabil analiza V CQ ( i Coordonator Laborator
Laborant Daniela Ghetu <% WA VAL & Bio) Alexandra Savu %ﬂ[«‘g’ '

‘2 RA. nr. 1806/ 03.10.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat [a Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control
RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 1803 din 03.10.2025

1. Beneficiar: Breaza

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei; apa potabila, cod: ZAA-BOB-0

2.2.
2.3.
24,

Data recoltarii: 30.08.2025 ; ora; 14;00
Buletin de prelevare:nr. 175/ 30.09.2025
Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare:lesire rezervor Bobolia
2.6. Data receptiei: 30.09.2025 , ora: 16;00

2.7. Cantitatea de proba receptionata:1,5L (1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla)
Perioada de analiz&;30.09.2025 - 03 .10.2025

2.8.

2.9 Metoda de prelevare: SR EN IS0 5667 — 1:2023; SR EN ISO 5667 — 3:2018:
SR IS0 5867-5:2017; SR EN 1SO 19458:2007;SR EN IS0 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr. Indicatori Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim
crt. analizati madsixra concentratie obtinute anallzéﬁgﬁyn?; nlside o rd:g;"r:ts:;g 023
1 Turbiditate UNT 032 SR EN ISO <4
: 7027-1:2016
2 0.24 SR EN I1SO 20,50
Clor rezidual mg/l 7393-2:2018 0.10-05
liber ' '
3 Nr.colonii la UFC/ 0 SR EN ISO Fara modificari
22°C ml 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFC/ 13 SR EN ISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
5 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 mi SR EN IS0 5308~
~ 1/A1:2017
SR EN IS0 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 1/2015/ 0
coli 100 mi SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
7 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
L 100 mi 7899-2;2002
8 Clostridium Nr./100 SR EN ISO
perfringens ml j 14189:2017 0
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

s CERTIFIED

IREY 0 s a e pwoa '

Licenta ANRSC clasa 2 nr, 5915/2022

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de citre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 175 din 30.09.2025
2. Note
2,1. Rezultatele Tncercarii se referd exclusiv la proba receptionat.
2.2, Raportul de Tncercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretri.

Elaborat/Verificat Aprobat,

Responsabil analiza [\/ é‘: . [ Coordonator Laborator ]
Laborant Daniela Ghetu< +*( et Biol Alexandra Savu (j‘ -
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