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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 412 din 07.05.2026

1. Beneficiar: Sinaia
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod unic: 126
2.2. Data recoltarii: 04.05.2026; cra: 12:40;
2.3. Proces verbal de prelevare:nr. 64/ 04.05.2026
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: lesire Rezervor Manastire - ZAA-MANAST
2.6. Data receptiei: 04.05.2028, ora: 14:30;
2.7. Cantitatea de probd receptionata:1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla
2.8, Perioada d= analizd:04.04.2028 — 07.05.2026
2.9. Metoda de prelevare: SR EN I1SO 5667 — 1:2023; SR EN I1SO 5667 — 3:2024;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezuliatele obfinute:
: p \ Unitatea valori ) lyletoda de Valori mai(im
| onaisl | 96 | concantrafe obyiute | STeSMdoctmentede | admiseTn
1 Turbiditate UNT 017 SR EN ISO =4
' 7027-1.2016
2 Clor rezidual 0,56 SR EN ISO 20,50
| liber mg/l 7393-2:2018 090-05
3 Nr.calonii la UFC/ 20 SR ENISO Fara modificari
22°C mi 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFC/ 19 SR EN1SO Fara modificari
37°C ml 5222:2004 anormale
SR EN IS0 9308- 0
5 Bacterii Urc/ 0 112015/
coliforme 100 m! SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
SR EN IS0 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 1/2015/ 0
coli 100 mi SR EN [SO 9308-
1/A1:2017
7 Enterococi UFC/ n SR EN ISO 0
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022
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Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator

din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe rdspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 64 din 04.05.2026.

2. Note

2.1. Rezultatele tncercérii se referd exclusiv la proba receptionata.

2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a

Laboratorului Calitatea Apei Oppler. '
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborar, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu Ing. Chim. Barla Cerasela Biol. Alexandra Savu
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

1.

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr. 413 din 07.05.2026
Beneficiar: Sinaia

2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod unic: 127

2.2. Data recoltarii: 04.05.2026; ora: 14:00;

2.3. Proces verbal de prelevars:nr, 64/ 04,05.2026

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5, Loc de prelevare: lesire Rezervor Cumpatu - ZAA-CUMPAT

2.8. Data receptiei: 04.05.2026, ora: 14:30;

2.7. Cantitatea de probd receptionata:1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla

2.8. Perioada de analiz&:04.04.2026 - £7.05.2025

2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN ISO 5667 — 3:2024;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN |30 19458:2007

3. Date privind rezultatele obtinute:
NP icatori Unitatea Valsi 48 ~ Metoda de Valori maxim
crt, i:rcli;izagi ma?ura concent?"agir; obfinute anallzé:_‘g\%i;l?éente de Orda?:?r:fae'fl?zuza
1 Turbiditate UNT 0.32 SR EN ISO <4
; 7027-1:2016
2 Clor rezidual 0,50 SR ENISO z 0,50
liber mg/l 7393-2:2018 0,10-0,5
3 Nr.colonii la UFC/ 5 SR ENISO Fara modificari
22°C mi 6222:2004 anormale
4 Nr.colonii la UFC/ 10 SR EN ISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308- 0
5 Bacterii UFC/ 0 112015/
coliforme 100 mi SR EN IS0 9308-
1/A1:2017
SR EN ISO 9308-
6 Escherichia UFC/ 0 112015/ 0
coli 100 mi SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
7 Enterococi UFC/ o SR EN SO 0
| 1yuini 1 oYd-2:2U0L
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator
din cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Procesului verbal de prelevare nr. 64 din 04.05.2026.
2. Note
2.1. Rezultatele Tncercérii se referd exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu Ing. Chim. Barla Cerasela Biol. Alexandra Savu
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

1. Beneficiar: Sinaia

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 427 din 08.05.2026

2. Date privind identificarea probei

2.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8

Tipul si codul probei: apa potabila, cod unic : 141
Data recoltarii: 05.05.2028; ora: 14:30;
Proces verbal de prelevare; 65/ 05.05.2026
Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
Loc de prelevare: Retea Cumpatu — Hotel Cumpatu - ZAA-CUMPAT
Data receptiei: 05.05.2026, ora: 16:00;
Cantitatea de proba receptionata: 1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla
Perioada de analiza: 05.05.2026 -~ 08.05.2026

2.9 Metoda de prelevare: SR EN I1SO 5667 ~ 1:2023; SR EN SO 5667 — 3:2024;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr, Indicatori Unitatea Valorl de ;. nEaicE R e
crt. analizati mac:;ra concentratie obtinute anallza:gfii?nr?;nte b Ordgggtsae’;,{]zoza
1 Miros AF.MA SR EN Acceptabil pentru
- 1622:2007 consumatori si fara
determinare calitativa modificari anormale
anexa C
2 Gust A.F.MA SR EN Acceptabil pentru
= 1622:2007 consumatori si fara
determinare calitativa modificari anormale
anexa C
3 Culoare m™ AF.MA SR EN ISO Acceptabila pentru
7887:2012 consumatoeri si fara
metoda D medificari anormale
4 Turbiditate UNT 015 SR EN ISO 4 in retea
? 7027-1:2016 5 pentru zona rurala
5 pH 1a20°C | unit.pH 798 SR ENISO 265;9,5
' 10523:2012
6 | Conductivitate | pS/cm 202 SR EN 2500
la20°C 27888 :1997
b F\I_,_”.- jﬂ-‘_.fv!..aj -.-\;’.’i ff‘l'"!- (':’\I "“f‘\' \f-‘,ﬂ. n
liver 0,23 7393-2:2018
8 Amoniu mg/l SRISO 0,80
Lod 7150-1:2001
9 Nitriti mg/l SR EN 268777:2002 0,50
<L0Q SR EN 26777:2002/
C91:2008
10 Nitrati mg/!l 175 SR IS0 50
: 7890-3:2000
11 Cloruri mg/| 579 SR ISO 250
' 9297:2001
12 | Duritate totald | gr.ger 657 SR ISO
mane ' 6059:2008 =5

¥ RUA, 427/ 08.05.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. | Indicatori | Unitatea Valori de Masada de Valartmaxin
crt. analizati madsz . concentratie obtinute anallzé'{gfc;(‘:';jnntwéente de & dgg;“r:lsae;/nzoza
13 Indice de mg/l 0,40 SR ENISO 5,0
permanganat 8467:2001
14 Fier ug/l 17 SR ISO 200
6332:1996/
C91:2006
16 Nr.colonii la UFC/ 6 SR EN ISO Fara modificari
22°C ml 5222:2004 anormale
16 Nr.colonii la UFC/ 4 SR EN ISO Fara modificari
37°C ml 6222:2004 anormale
17 Bacterii aumar/ SR EN ISC £308- = B
coliforme 100 mi 0 1/2015/
SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
18 Escherichia numatr/ SR EN ISO 9308- 0
coli 100 ml 0 1/2015/
SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
19 Enterococi numar/ SR EN ISO 0
100 ml ° 7899-2:2002

LOQ=limita de cuantificare
LOQ amoniu=0,052 mg/l
LOQ azotiti=0,014 mg/l

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidre Prahova SA - Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia, conform

procesului verbal de recoltare nr.65/05.05.2026.

2. Note
2.1.

Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba recepticnata.

2.2
2.3.

2.4,

Elaborat,

Responsabil analiza
Laborant Mihaela Jeliu

Y2 R.A. 427/ 08.05.2026

Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.

Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinata este mai mica decat limita
de cuantificare declaratd a melodei.

Laporaiorul nu emite opinil St Interpre@rt.

Verificat,
Responsabil analiza
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,
Coordonator Laborator
Biol. Alexandra Savu

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28,06.2023
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Licenta ANRSC clasa 2 nr, 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03,2024 pentru
monitorizare de control

-

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 428 din 08.05.2026

Beneficiar: Sinaia

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod unic ; 142

2.2.

Data recoltérii: 05.05.2026; ora: 15:00;

2.3. Proces verbal de prelevare: 85/ 05.05.2026

2.4
2.5,

Recoltat de: Hogea Ciprian Laurentiu
l.oc de prelevare: Retea Manastire - Hotel Tanti - ZAA-CUMPAT

2.8. Data receptiei. 05.05.2026, ora: 16:00;

"=
“. 0

2.8.

. Cantitatea de proba recepticnata: 1,0 L recipient PP si 0,5 L recipient sticla
Perioada de analiza: 05.05.2026 — 08.05.2026

2.9 Metoda de prelevare: SR EN [SO 5667 ~ 1:2023; SR EN ISO 5667 - 3:2024:
SR IS0 5667-5:2017; SR EN IS0 19458:2007
3. Date privind rezultatele obiinute:

Nr. Indicatori Unitatea Valori de _Metoda de Valor maxim
crt. analizatf maE;eura concentratie obtinute analsza;’gfc;c;}lnr?;nte ds Ordg::::f:;;uzs
1 Miros AF.M.A SR EN Acceptabil pentru
- 1622:2007 consumatori si fara
determinare calitativa modificari anormala
anexa C
2 Gust AF.M.A SR EN Acceptabil pentru
- 1622:2007 consumatori si fara
determinare calitativa modificari anormale
anexa C
3 Culoare m™t AF.MA SR EN ISO Acceptabila pentru
78872012 consumatori si fara
metoda D modificari anormale
4 Turbiditate UNT 019 SR EN ISO 4 in retea
' 7027-1:2016 5 pentru zona rurala
5 pH 12a20°C | unit.pH 793 SR EN ISO 28,5:595
! 10523:2012
6 | Conductivitate | pS/cm 218 1 SR EN 2500
la 20°C ' 27888 :1997
liber 0,23 7393-2:2018
8 Amoniu mg/l SRISO 0,50
Lo 7150-1:2001
9 Nitriti mg/l SR EN 28777:2002 0,50
<L.0Q SR EN 26777:2002/
C91:20086
10 Nitrati mg/t 525 SR IS0 50
! 7890-3:2000
11 Cloruri mg/t 408 SR IS0 250
! 9297:2001
12 | Duritate totald | gr.ger 713 SR ISO
mane i 6059:2008 =5

2 R.A. 428/ 08.05.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

AT, Indicatori Wl Valori de analizglllil?juan?:nte de v:l:!)r:iiz:?rim
crt. analizati mac:.lra concentratie obfinute referinta Ordonanta 7/2023
13 Indice de mg/! 0,40 SR ENISO 5,0
permanganat 8467:2001

14 Fier pg/! 18 SR 1SO 200

6332:1996/

C91:2006
15 Nr.coloniila | UFC/ 5 SR ENISO Fara medificari

22°C mi 6222:2004 anormale
16 Nr.colonii la UFC/ 0 SR ENISO Fara modificari
- 37°C mi - 6222:2004 anormale
7 Bacierii numar/ SR EN ISO 9308- G
coliforme 100 ml 0 1/2015/
SR EN ISO 9308-

1/A1:2017

18 Escherichia numar/ SR EN ISO 9308- 0
coli 100 ml 0 1/2015/
SR EN ISO 8308-

1/A1:2017

19 Enterococi numar/ SR EN ISO 0]
100 ml 0 7899-2:2002

L.OQ=limita de cuantificare
LOQ amoniu=0,052 mg/l
LOQ azctiti=0,014 mg/!

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA - Hogea Ciprian Laurentiu, pe raspunderea acestuia, conform
procesului verbal de recoltare nr.65/05.05.2026.
2. Note
2.1. Rezultatele Tncercdrii se refera exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Tncercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
2.3. Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai mica decat limita
de cuantificare declarata a metodei.
2.4, Lavorarorul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza Coordonator Laborator
Laborant Mihaela Jeliu Ing. Chim. Barla Cerasela Biol. Alexandra Savu

Y. R.A. 428/ 08.05.2026 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023





